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1 1 Projekt

1.1 Projektangaben
1.1.1 Auftraggeber : Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal
1.1.2 Projekttitel : Schmutzfrachtberechnung 2020 Einzugsgebiet Kläranlage Monsheim
1.1.3 Variante : SFB-Netz, 2.2.3 EZG PRO SFB, SBW IST
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2 2 Gebietskennwerte

2.1 Einzugsgebietsarten
2.1.1 MW: Mischwasserkanal : 968,46 [ha]
2.1.2 RW: Regenwasserkanal : 0,46 [ha]
2.1.3 SW: Schmutzwasserkanal : 533,84 [ha]
2.1.4 AE: Außengebietsentw. : 25,04 [ha]
2.1.5 WB: Weinbau : 1.372,42 [ha]
2.1.6 rT: EZG(QrT) : 533,84 [ha]
2.1.7 Summe Aek (incl.EZG(QrT)) : 3.434,06 [ha]
2.1.8 Summe Aeb (incl.EZG(QrT)) : 529,21 [ha]

2.2 Einzugsgebiet (ohne EZG(QrT))
2.2.1 Einzugsgebietsgröße : 2.900,22 [ha]
2.2.2 davon befestigte Fläche : 475,82 [ha]

2.3 Einzugsgebiet mit häuslichem Abwasser (MW+SW)
2.3.1 Einzugsgebietsgröße : 1.502,30 [ha]
2.3.2 davon befestigte Fläche : 473,71 [ha]
2.3.3 Mittlerer Befestigungsgrad : 0,32 [-]
2.3.4 Gesamteinwohnergleichwert (häuslich und Weinbau) : 42.404 [E]
2.3.5 Schwankungsfaktur 24/x für Qm-Berechnung, x= : 12 [-]

2.4 Netz
2.4.1 Anzahl Regenbecken : 24
2.4.2 Anzahl Regenüberläufe und Trennbauwerke : 219
2.4.3 Anzahl Leitungsabschnitte : 1092
2.4.4 Anzahl Knoten : 1375
2.4.5 max tf (ohne Beckenentleerung) : 410 [min]

2.5 Direkteinzugsgebiete der Entlastungsbauwerke
2.5.1 Aeb Regenüberlaufbecken : 205,83 [ha]
2.5.2 Aeb Regenüberläufe und Trennbauwerke : 267,47 [ha]

2.5.3 Summe Aeb (ohne EZG(QrT)): : 473,30 [ha]
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3 3 Einzugsgebiete

3.1 Mischwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.1.1 AB#TB__9SW 0,65 0,00 0,00 25,00 16
3.1.2 AB_RÜ1_1MW 10,55 0,46 4,83 23,85 252
3.1.3 AB_RÜ2_1MW 5,82 0,46 2,68 23,85 139
3.1.4 AB_RÜ3_1MW 10,27 0,41 4,25 23,85 245
3.1.5 AB_RÜ4_1MW 4,36 0,29 1,25 23,85 104
3.1.6 AB_TB__1MW 6,20 0,46 2,85 23,85 148
3.1.7 AB_TB__2MW 4,50 0,60 2,69 23,85 107
3.1.8 AB_TB__3MW 1,78 0,60 1,06 23,85 42
3.1.9 BB_SRK_1MW 11,33 0,51 5,83 23,85 270
3.1.10 BB_SRK_2MW 0,74 0,53 0,39 23,85 18
3.1.11 BB_SRK_3MW 2,35 0,24 0,57 23,85 56
3.1.12 BD_SRK_2MW 23,20 0,46 10,74 23,85 553
3.1.13 BI#SRK_5MW 0,60 0,30 0,18 25,00 15
3.1.14 BI_SRK_1MW 21,30 0,42 9,04 23,85 508
3.1.15 BO_RKB_3MW 30,78 0,42 12,84 23,85 734
3.1.16 BO_RÜ2_1MW 12,41 0,39 4,84 23,85 296
3.1.17 DR#RÜ2_2MW 0,04 0,50 0,02 25,00 1
3.1.18 DR_RÜ1_1MW 6,58 0,57 3,77 23,85 157
3.1.19 DR_RÜ2_1MW 17,77 0,62 11,01 23,85 424
3.1.20 DR_TB__1MW 9,27 0,53 4,93 23,85 221
3.1.21 ET#RÜ__6MW 0,36 0,50 0,18 25,00 9
3.1.22 ET_RÜ__1MW 23,86 0,41 9,87 23,85 569
3.1.23 GA#SRK16MW 0,30 0,40 0,12 25,00 8
3.1.24 GA_SRK_1MW 16,10 0,46 7,41 23,85 384
3.1.25 GÖ#RÜ1_6MW 1,12 0,50 0,56 25,00 28
3.1.26 GÖ#RÜB_7MW 3,12 0,80 2,50 25,00 78
3.1.27 GÖ_RÜ1_1MW 73,84 0,55 40,59 23,85 1761
3.1.28 GÖ_RÜ1_2MW 0,72 0,60 0,43 23,85 17
3.1.29 GÖ_RÜ2_1MW 3,89 0,50 1,94 23,85 93
3.1.30 GÖ_RÜB_1MW 45,09 0,64 28,64 23,85 1075
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3.1 Mischwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.1.31 HA_TB__1MW 28,50 0,52 14,91 23,85 680
3.1.32 IL_RÜ__3MW 25,75 0,40 10,30 23,85 614
3.1.33 IM#RÜ__4MW 0,11 0,50 0,05 25,00 3
3.1.34 IM#RÜ__5MW 0,49 0,51 0,25 25,00 12
3.1.35 IM_RÜ__1MW 5,23 0,67 3,49 23,85 125
3.1.36 KI_RÜ2_1MW 22,60 0,52 11,70 23,85 539
3.1.37 KI_RÜ3_1MW 22,96 0,59 13,55 23,85 548
3.1.38 KI_RÜ3_2MW 0,86 0,41 0,35 25,00 22
3.1.39 KI_SRK_1MW 52,44 0,40 20,98 23,85 1251
3.1.40 KI_TB__1MW 94,50 0,51 48,20 23,85 2254
3.1.41 KI_TB__2MW 5,55 0,18 1,00 23,85 132
3.1.42 KR_SRK_1MW 21,14 0,49 10,32 23,85 504
3.1.43 MA_TB__1MW 44,91 0,45 20,00 23,85 1071
3.1.44 MH_GKA_1MW 2,00 0,60 1,20 23,25 47
3.1.45 MH_GKA_2MW 1,89 0,70 1,32 23,25 44
3.1.46 MH_SRK_1MW 73,47 0,49 36,00 23,85 1752
3.1.47 MO_RÜB_1MW 26,57 0,40 10,63 23,85 634
3.1.48 MÖ_SRK_1MW 25,23 0,45 11,35 23,85 602
3.1.49 NI_RÜ__1MW 5,86 0,58 3,41 23,85 140
3.1.50 OR_SRK_1MW 20,20 0,56 11,40 23,25 470
3.1.51 OT_RÜ__1MW 11,75 0,35 4,14 23,85 280
3.1.52 RI#RÜ__3MW 0,90 0,30 0,27 25,00 23
3.1.53 RI_RÜ__1MW 9,61 0,39 3,76 23,85 229
3.1.54 RS#SRK_3MW 0,56 0,59 0,33 25,00 14
3.1.55 RS#SRK_4MW 0,43 0,60 0,26 25,00 11
3.1.56 RS#SRK_5MW 0,40 0,60 0,24 25,00 10
3.1.57 RS_SRK_1MW 21,82 0,55 11,99 23,85 520
3.1.58 SE_SRK_1MW 26,42 0,42 11,22 23,85 630
3.1.59 ST#RÜ__5MW 0,15 0,47 0,07 25,00 4
3.1.60 ST#RÜ__6MW 0,57 0,51 0,29 25,00 14
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3.1 Mischwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.1.61 ST_RÜ__1MW 7,63 0,67 5,09 23,85 182
3.1.62 WA#RÜ__4MW 2,59 0,40 1,03 25,00 65
3.1.63 WA_RÜ__1MW 26,04 0,49 12,68 23,85 621
3.1.64 WA_RÜB_1MW 1,52 0,58 0,88 23,85 36
3.1.65 WA_RÜB_2MW 0,23 0,44 0,10 23,85 5
3.1.66 WE#RÜ__4MW 0,19 0,53 0,10 25,00 5
3.1.67 WE_RÜ__1MW 20,74 0,52 10,75 23,85 495
3.1.68 ZE#RÜ__4MW 0,46 0,39 0,18 25,00 12
3.1.69 ZE_RÜ__1MW 7,29 0,54 3,91 23,85 174

3.1.70 Summe 968,46 0,49 473,71 23,85 23099
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3.2 Regenwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.2.1 BD_SRK_3RW 0,46 0,90 0,41 0,00 0

3.2.2 Summe 0,46 0,90 0,41 0,00 0
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3.3 Schmutzwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.3.1 AB#RÜ4_3SW 5,09 0,00 0,00 25,00 127
3.3.2 AB#TB_11SW 1,39 0,00 0,00 25,00 35
3.3.3 AB_RÜ1_2SW 3,34 0,00 0,00 23,85 80
3.3.4 AB_RÜ1_3SW 0,90 0,00 0,00 23,85 21
3.3.5 AB_RÜ4_2SW 3,71 0,00 0,00 23,85 88
3.3.6 AB_TB__4SW 2,62 0,00 0,00 23,85 62
3.3.7 AB_TB__5SW 1,52 0,00 0,00 23,85 36
3.3.8 AB_TB__6SW 0,24 0,00 0,00 23,85 6
3.3.9 AB_TB__7SW 0,33 0,00 0,00 23,85 8
3.3.10 AB_TB_10SW 1,00 0,00 0,00 25,00 25
3.3.11 BB#SRK_8SW 0,42 0,00 0,00 25,00 11
3.3.12 BB#SRK_9SW 1,07 0,00 0,00 25,00 27
3.3.13 BB_SRK_4SW 1,21 0,00 0,00 23,85 29
3.3.14 BB_SRK_5SW 1,59 0,00 0,00 23,85 38
3.3.15 BB_SRK_6SW 2,32 0,00 0,00 23,85 55
3.3.16 BB_SRK_7SW 1,10 0,00 0,00 23,85 26
3.3.17 BD#SRK11SW 2,40 0,00 0,00 23,85 57
3.3.18 BD_SRK_4SW 2,10 0,00 0,00 23,85 50
3.3.19 BD_SRK_5SW 3,19 0,00 0,00 23,85 76
3.3.20 BD_SRK_6SW 0,12 0,00 0,00 23,85 3
3.3.21 BD_SRK_7SW 0,42 0,00 0,00 23,85 10
3.3.22 BD_SRK12SW 0,10 0,00 0,00 23,85 2
3.3.23 BI#SRK_6SW 1,51 0,00 0,00 25,00 38
3.3.24 BI#SRK_7SW 0,80 0,00 0,00 25,00 20
3.3.25 BI_SRK_2SW 1,79 0,00 0,00 23,85 43
3.3.26 BI_SRK_3SW 0,68 0,00 0,00 23,85 16
3.3.27 BI_SRK_4SW 2,73 0,00 0,00 23,85 65
3.3.28 BO#RKB_6SW 2,63 0,00 0,00 25,00 66
3.3.29 BO#RKB_7SW 1,77 0,00 0,00 25,00 44
3.3.30 BO#RKB_8SW 2,46 0,00 0,00 25,00 62
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3.3 Schmutzwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.3.31 BO#RKB_9SW 0,22 0,00 0,00 25,00 6
3.3.32 BO_RKB_4SW 5,88 0,00 0,00 23,85 140
3.3.33 BO_RKB_5SW 2,47 0,00 0,00 23,85 59
3.3.34 BO_RÜ2_2SW 6,73 0,00 0,00 23,85 161
3.3.35 BO_RÜ2_3SW 1,19 0,00 0,00 23,85 28
3.3.36 DR#RÜ2_3SW 0,89 0,00 0,00 25,00 22
3.3.37 DR_RÜ1_2SW 0,28 0,00 0,00 23,85 7
3.3.38 DR_RÜ1_3SW 5,06 0,00 0,00 23,85 121
3.3.39 DR_TB__2SW 0,09 0,00 0,00 23,85 2
3.3.40 DR_TB__3SW 0,52 0,00 0,00 23,85 12
3.3.41 DR_TB__4SW 0,26 0,00 0,00 23,85 6
3.3.42 DR_TB__5SW 0,35 0,00 0,00 23,85 8
3.3.43 ET#RÜ__7SW 4,20 0,00 0,00 25,00 105
3.3.44 ET#RÜ__8SW 1,54 0,00 0,00 25,00 39
3.3.45 ET_RÜ__2SW 3,06 0,00 0,00 23,85 73
3.3.46 ET_RÜ__3SW 0,94 0,00 0,00 23,85 22
3.3.47 ET_RÜ__4SW 0,09 0,00 0,00 23,85 2
3.3.48 GA#SRK17SW 2,70 0,00 0,00 25,00 68
3.3.49 GA#SRK18SW 0,85 0,00 0,00 25,00 21
3.3.50 GA#SRK19SW 0,50 0,00 0,00 25,00 13
3.3.51 GA#SRK20SW 3,10 0,00 0,00 25,00 78
3.3.52 GA_SRK_2SW 1,91 0,00 0,00 23,85 46
3.3.53 GA_SRK_3SW 0,89 0,00 0,00 23,85 21
3.3.54 GA_SRK_4SW 0,63 0,00 0,00 23,85 15
3.3.55 GA_SRK_5SW 0,28 0,00 0,00 23,85 7
3.3.56 GA_SRK_6SW 0,91 0,00 0,00 23,85 22
3.3.57 GA_SRK_7SW 0,31 0,00 0,00 23,85 7
3.3.58 GA_SRK_8SW 1,23 0,00 0,00 23,85 29
3.3.59 GA_SRK_9SW 3,28 0,00 0,00 23,85 78
3.3.60 GA_SRK10SW 0,90 0,00 0,00 23,85 21
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3.3 Schmutzwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.3.61 GA_SRK11SW 16,50 0,00 0,00 23,85 394
3.3.62 GA_SRK12SW 5,00 0,00 0,00 23,85 119
3.3.63 GA_SRK13SW 0,38 0,00 0,00 23,85 9
3.3.64 GA_SRK14SW 12,20 0,00 0,00 23,85 291
3.3.65 GA_SRK15SW 4,62 0,00 0,00 23,85 110
3.3.66 GA_SRK21SW 1,90 0,00 0,00 25,00 48
3.3.67 GÖ#RÜ1_7SW 3,83 0,00 0,00 25,00 96
3.3.68 GÖ#RÜ1_8SW 3,33 0,00 0,00 25,00 83
3.3.69 GÖ#RÜ1_9SW 0,64 0,00 0,00 25,00 16
3.3.70 GÖ#RÜ110SW 0,28 0,00 0,00 25,00 7
3.3.71 GÖ#RÜ2_2SW 2,55 0,00 0,00 25,00 64
3.3.72 GÖ#RÜB_8SW 10,81 0,00 0,00 25,00 270
3.3.73 GÖ#RÜB_9SW 5,14 0,00 0,00 25,00 129
3.3.74 GÖ#RÜB10SW 12,34 0,00 0,00 25,00 309
3.3.75 GÖ#RÜB11SW 0,89 0,00 0,00 25,00 22
3.3.76 GÖ#RÜB12SW 15,66 0,00 0,00 25,00 392
3.3.77 GÖ#RÜB13SW 1,84 0,00 0,00 25,00 46
3.3.78 GÖ#RÜB14SW 1,99 0,00 0,00 25,00 50
3.3.79 GÖ#RÜB15SW 4,32 0,00 0,00 25,00 108
3.3.80 GÖ#RÜB16SW 5,60 0,00 0,00 0,00 0
3.3.81 GÖ#RÜB17SW 0,71 0,00 0,00 0,00 0
3.3.82 GÖ_RÜ1_3SW 3,06 0,00 0,00 23,85 73
3.3.83 GÖ_RÜ1_4SW 4,39 0,00 0,00 23,85 105
3.3.84 GÖ_RÜ1_5SW 3,12 0,00 0,00 23,85 74
3.3.85 GÖ_RÜB_2SW 8,48 0,00 0,00 23,85 202
3.3.86 GÖ_RÜB_3SW 1,17 0,00 0,00 23,85 28
3.3.87 GÖ_RÜB_4SW 5,08 0,00 0,00 23,85 121
3.3.88 GÖ_RÜB_5SW 19,36 0,00 0,00 23,85 462
3.3.89 GÖ_RÜB_6SW 2,60 0,00 0,00 23,85 62
3.3.90 HA#TB__7SW 2,70 0,00 0,00 25,00 68
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3.3 Schmutzwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.3.91 HA#TB__8SW 0,76 0,00 0,00 25,00 19
3.3.92 HA#TB__9SW 0,55 0,00 0,00 25,00 14
3.3.93 HA_TB__2SW 1,09 0,00 0,00 23,85 26
3.3.94 HA_TB__3SW 0,31 0,00 0,00 23,85 7
3.3.95 HA_TB__4SW 7,83 0,00 0,00 23,85 187
3.3.96 HA_TB__5SW 0,70 0,00 0,00 23,85 17
3.3.97 IL_RÜ__4SW 1,47 0,00 0,00 23,85 35
3.3.98 IL_RÜ__5SW 1,74 0,00 0,00 23,85 41
3.3.99 IM_RÜ__2SW 2,72 0,00 0,00 23,85 65
3.3.100 IM_RÜ__3SW 1,05 0,00 0,00 23,85 25
3.3.101 KI#RÜ2_3SW 1,33 0,00 0,00 25,00 33
3.3.102 KI#SRK_7SW 0,50 0,00 0,00 25,00 13
3.3.103 KI#SRK_8SW 1,70 0,00 0,00 25,00 43
3.3.104 KI#SRK_9SW 2,50 0,00 0,00 25,00 63
3.3.105 KI#SRK10SW 9,30 0,00 0,00 25,00 233
3.3.106 KI#SRK11SW 0,70 0,00 0,00 25,00 18
3.3.107 KI_RÜ2_2SW 2,50 0,00 0,00 25,00 63
3.3.108 KI_SRK_2SW 4,25 0,00 0,00 23,85 101
3.3.109 KI_SRK_3SW 4,79 0,00 0,00 23,85 114
3.3.110 KI_SRK_4SW 2,40 0,00 0,00 23,85 57
3.3.111 KI_SRK_5SW 0,92 0,00 0,00 23,85 22
3.3.112 KI_SRK_6SW 0,50 0,00 0,00 23,85 12
3.3.113 KI_TB__3SW 21,90 0,00 0,00 23,85 522
3.3.114 KI_TB__4SW 14,70 0,00 0,00 23,85 351
3.3.115 KI_TB__5SW 1,52 0,00 0,00 23,85 36
3.3.116 KI_TB__6SW 4,10 0,00 0,00 23,85 98
3.3.117 KI_TB__7SW 2,90 0,00 0,00 23,85 69
3.3.118 KI_TB__8SW 1,22 0,00 0,00 23,85 29
3.3.119 KI_TB__9SW 11,40 0,00 0,00 23,85 272
3.3.120 KR#SRK_3SW 1,02 0,00 0,00 25,00 26
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3.3 Schmutzwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.3.121 KR#SRK_4SW 3,63 0,00 0,00 25,00 91
3.3.122 KR#SRK_5SW 1,75 0,00 0,00 25,00 44
3.3.123 MA#TB_14SW 2,53 0,00 0,00 25,00 63
3.3.124 MA_TB__2SW 4,21 0,00 0,00 23,85 100
3.3.125 MA_TB__3SW 1,93 0,00 0,00 23,85 46
3.3.126 MA_TB__4SW 0,22 0,00 0,00 23,85 5
3.3.127 MA_TB__5SW 0,55 0,00 0,00 23,85 13
3.3.128 MA_TB__6SW 1,07 0,00 0,00 23,85 26
3.3.129 MA_TB__7SW 4,45 0,00 0,00 23,85 106
3.3.130 MA_TB__8SW 0,90 0,00 0,00 23,85 21
3.3.131 MA_TB__9SW 1,46 0,00 0,00 23,85 35
3.3.132 MA_TB_10SW 2,19 0,00 0,00 23,85 52
3.3.133 MA_TB_11SW 1,08 0,00 0,00 23,85 26
3.3.134 MA_TB_12SW 31,40 0,00 0,00 23,85 749
3.3.135 MA_TB_13SW 2,83 0,00 0,00 25,00 71
3.3.136 MH#SRK_7SW 1,28 0,00 0,00 25,00 32
3.3.137 MH_GKA_3SW 6,20 0,00 0,00 6,25 39
3.3.138 MH_GKA_4SW 10,10 0,00 0,00 6,25 63
3.3.139 MH_SRK_2SW 20,70 0,00 0,00 23,85 494
3.3.140 MH_SRK_3SW 0,10 0,00 0,00 23,85 2
3.3.141 MH_SRK_4SW 0,52 0,00 0,00 23,85 12
3.3.142 MH_SRK_5SW 0,36 0,00 0,00 23,85 9
3.3.143 MO_RÜB_2SW 0,84 0,00 0,00 23,85 20
3.3.144 MO_RÜB_3SW 2,00 0,00 0,00 23,85 48
3.3.145 MO_RÜB_4SW 0,57 0,00 0,00 23,85 14
3.3.146 MO_RÜB_5SW 2,22 0,00 0,00 23,85 53
3.3.147 MO_RÜB_6SW 1,61 0,00 0,00 25,00 40
3.3.148 NI_RÜ__2SW 0,38 0,00 0,00 23,85 9
3.3.149 OR#SRK_4SW 1,84 0,00 0,00 25,00 46
3.3.150 OR_RÜ__1SW 2,15 0,00 0,00 23,25 50
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3.3 Schmutzwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.3.151 OR_SRK_2SW 1,64 0,00 0,00 23,25 38
3.3.152 OR_SRK_3SW 3,17 0,00 0,00 23,25 74
3.3.153 OR_SRK_5SW 0,42 0,00 0,00 25,00 11
3.3.154 OT#RÜ__2SW 0,85 0,00 0,00 25,00 21
3.3.155 OT#RÜ__3SW 0,85 0,00 0,00 25,00 21
3.3.156 RI_RÜ__2SW 1,05 0,00 0,00 23,85 25
3.3.157 RI_RÜ__4SW 0,62 0,00 0,00 25,00 16
3.3.158 RS#SRK_6SW 2,38 0,00 0,00 25,00 60
3.3.159 RS#SRK_7SW 0,71 0,00 0,00 0,00 0
3.3.160 RS_SRK_2SW 2,75 0,00 0,00 23,85 66
3.3.161 SE_SRK_2SW 0,80 0,00 0,00 23,85 19
3.3.162 SE_SRK_3SW 2,47 0,00 0,00 23,85 59
3.3.163 SE_SRK_4SW 1,07 0,00 0,00 23,85 26
3.3.164 SE_SRK_5SW 0,57 0,00 0,00 23,85 14
3.3.165 ST_RÜ__2SW 0,96 0,00 0,00 23,85 23
3.3.166 ST_RÜ__3SW 4,14 0,00 0,00 23,85 99
3.3.167 ST_RÜ__4SW 0,92 0,00 0,00 23,85 22
3.3.168 ST_TB__1SW 0,79 0,00 0,00 23,85 19
3.3.169 WA#RÜ__5SW 2,39 0,00 0,00 25,00 60
3.3.170 WA#RÜB14SW 0,46 0,00 0,00 25,00 12
3.3.171 WA_RÜ__2SW 2,81 0,00 0,00 23,85 67
3.3.172 WA_RÜB_3SW 0,10 0,00 0,00 23,85 2
3.3.173 WA_RÜB_4SW 0,95 0,00 0,00 23,85 23
3.3.174 WA_RÜB_5SW 0,59 0,00 0,00 23,85 14
3.3.175 WA_RÜB_6SW 1,80 0,00 0,00 23,85 43
3.3.176 WA_RÜB_7SW 0,27 0,00 0,00 23,85 6
3.3.177 WA_RÜB_8SW 0,39 0,00 0,00 23,85 9
3.3.178 WA_RÜB_9SW 3,47 0,00 0,00 23,85 83
3.3.179 WA_RÜB10SW 0,20 0,00 0,00 23,85 5
3.3.180 WA_RÜB11SW 2,89 0,00 0,00 23,85 69
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3.3 Schmutzwasserkanal
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.3.181 WA_RÜB12SW 1,13 0,00 0,00 23,85 27
3.3.182 WA_RÜB13SW 0,25 0,00 0,00 23,85 6
3.3.183 WE#RÜ__5SW 1,22 0,00 0,00 25,00 31
3.3.184 WE#RÜ__6SW 0,13 0,00 0,00 25,00 3
3.3.185 WE#RÜ__7SW 0,37 0,00 0,00 25,00 9
3.3.186 WE#RÜ__8SW 0,32 0,00 0,00 25,00 8
3.3.187 WE_RÜ__2SW 3,48 0,00 0,00 23,85 83
3.3.188 WE_RÜ__3SW 2,53 0,00 0,00 23,85 60
3.3.189 ZE_RÜ__2SW 0,19 0,00 0,00 23,85 5

3.3.190 Summe 533,84 0,00 0,00 23,31 12442
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3.4 Außengebietsentw.
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.4.1 BD_SRK_1AE 6,32 0,12 0,76 0,00 0
3.4.2 BO_RKB_1AE 6,49 0,05 0,32 0,00 0
3.4.3 BO_RKB_2AE 7,56 0,05 0,38 0,00 0
3.4.4 IL_RÜ__1AE 0,50 0,05 0,02 0,00 0
3.4.5 IL_RÜ__2AE 4,16 0,05 0,21 0,00 0

3.4.6 Summe 25,04 0,07 1,70 0,00 0
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3.5 Weinbau
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.5.1 AB_TB__8WB 9,40 0,00 0,00 5,00 47
3.5.2 ET_RÜ__5WB 28,00 0,00 0,00 5,00 140
3.5.3 HA_TB__6WB 1,10 0,00 0,00 5,00 6
3.5.4 IL_RÜ__6WB 11,00 0,00 0,00 5,00 55
3.5.5 KR_SRK_2WB 20,51 0,00 0,00 5,00 103
3.5.6 MH_GKA_5WB 619,08 0,00 0,00 5,00 3095
3.5.7 MH_SRK_6WB 407,75 0,00 0,00 5,00 2039
3.5.8 MÖ_SRK_2WB 99,39 0,00 0,00 5,00 497
3.5.9 NI_RÜ__3WB 34,10 0,00 0,00 5,00 171
3.5.10 SE_SRK_6WB 17,00 0,00 0,00 5,00 85
3.5.11 WA_RÜ__3WB 85,09 0,00 0,00 5,00 425
3.5.12 ZE_RÜ__3WB 40,00 0,00 0,00 5,00 200

3.5.13 Summe 1372,42 0,00 0,00 5,00 6862
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3.6 EZG(QrT)
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.6.1 rT(AB#RÜ4_3SW) 5,09 0,10 0,51 0,00 0
3.6.2 rT(AB#TB_11SW) 1,39 0,10 0,14 0,00 0
3.6.3 rT(AB_RÜ1_2SW) 3,34 0,10 0,33 0,00 0
3.6.4 rT(AB_RÜ1_3SW) 0,90 0,10 0,09 0,00 0
3.6.5 rT(AB_RÜ4_2SW) 3,71 0,10 0,37 0,00 0
3.6.6 rT(AB_TB__4SW) 2,62 0,10 0,26 0,00 0
3.6.7 rT(AB_TB__5SW) 1,52 0,10 0,15 0,00 0
3.6.8 rT(AB_TB__6SW) 0,24 0,10 0,02 0,00 0
3.6.9 rT(AB_TB__7SW) 0,33 0,10 0,03 0,00 0
3.6.10 rT(AB_TB_10SW) 1,00 0,10 0,10 0,00 0
3.6.11 rT(BB#SRK_8SW) 0,42 0,10 0,04 0,00 0
3.6.12 rT(BB#SRK_9SW) 1,07 0,10 0,11 0,00 0
3.6.13 rT(BB_SRK_4SW) 1,21 0,10 0,12 0,00 0
3.6.14 rT(BB_SRK_5SW) 1,59 0,10 0,16 0,00 0
3.6.15 rT(BB_SRK_6SW) 2,32 0,10 0,23 0,00 0
3.6.16 rT(BB_SRK_7SW) 1,10 0,10 0,11 0,00 0
3.6.17 rT(BD#SRK11SW) 2,40 0,10 0,24 0,00 0
3.6.18 rT(BD_SRK_4SW) 2,10 0,10 0,21 0,00 0
3.6.19 rT(BD_SRK_5SW) 3,19 0,10 0,32 0,00 0
3.6.20 rT(BD_SRK_6SW) 0,12 0,10 0,01 0,00 0
3.6.21 rT(BD_SRK_7SW) 0,42 0,10 0,04 0,00 0
3.6.22 rT(BD_SRK12SW) 0,10 0,10 0,01 0,00 0
3.6.23 rT(BI#SRK_6SW) 1,51 0,10 0,15 0,00 0
3.6.24 rT(BI#SRK_7SW) 0,80 0,10 0,08 0,00 0
3.6.25 rT(BI_SRK_2SW) 1,79 0,10 0,18 0,00 0
3.6.26 rT(BI_SRK_3SW) 0,68 0,10 0,07 0,00 0
3.6.27 rT(BI_SRK_4SW) 2,73 0,10 0,27 0,00 0
3.6.28 rT(BO#RKB_6SW) 2,63 0,10 0,26 0,00 0
3.6.29 rT(BO#RKB_7SW) 1,77 0,10 0,18 0,00 0
3.6.30 rT(BO#RKB_8SW) 2,46 0,10 0,25 0,00 0
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3.6 EZG(QrT)
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.6.31 rT(BO#RKB_9SW) 0,22 0,10 0,02 0,00 0
3.6.32 rT(BO_RKB_4SW) 5,88 0,10 0,59 0,00 0
3.6.33 rT(BO_RKB_5SW) 2,47 0,10 0,25 0,00 0
3.6.34 rT(BO_RÜ2_2SW) 6,73 0,10 0,67 0,00 0
3.6.35 rT(BO_RÜ2_3SW) 1,19 0,10 0,12 0,00 0
3.6.36 rT(DR#RÜ2_3SW) 0,89 0,10 0,09 0,00 0
3.6.37 rT(DR_RÜ1_2SW) 0,28 0,10 0,03 0,00 0
3.6.38 rT(DR_RÜ1_3SW) 5,06 0,10 0,51 0,00 0
3.6.39 rT(DR_TB__2SW) 0,09 0,10 0,01 0,00 0
3.6.40 rT(DR_TB__3SW) 0,52 0,10 0,05 0,00 0
3.6.41 rT(DR_TB__4SW) 0,26 0,10 0,03 0,00 0
3.6.42 rT(DR_TB__5SW) 0,35 0,10 0,04 0,00 0
3.6.43 rT(ET#RÜ__7SW) 4,20 0,10 0,42 0,00 0
3.6.44 rT(ET#RÜ__8SW) 1,54 0,10 0,15 0,00 0
3.6.45 rT(ET_RÜ__2SW) 3,06 0,10 0,31 0,00 0
3.6.46 rT(ET_RÜ__3SW) 0,94 0,10 0,09 0,00 0
3.6.47 rT(ET_RÜ__4SW) 0,09 0,10 0,01 0,00 0
3.6.48 rT(GA#SRK17SW) 2,70 0,10 0,27 0,00 0
3.6.49 rT(GA#SRK18SW) 0,85 0,10 0,09 0,00 0
3.6.50 rT(GA#SRK19SW) 0,50 0,10 0,05 0,00 0
3.6.51 rT(GA#SRK20SW) 3,10 0,10 0,31 0,00 0
3.6.52 rT(GA_SRK_2SW) 1,91 0,10 0,19 0,00 0
3.6.53 rT(GA_SRK_3SW) 0,89 0,10 0,09 0,00 0
3.6.54 rT(GA_SRK_4SW) 0,63 0,10 0,06 0,00 0
3.6.55 rT(GA_SRK_5SW) 0,28 0,10 0,03 0,00 0
3.6.56 rT(GA_SRK_6SW) 0,91 0,10 0,09 0,00 0
3.6.57 rT(GA_SRK_7SW) 0,31 0,10 0,03 0,00 0
3.6.58 rT(GA_SRK_8SW) 1,23 0,10 0,12 0,00 0
3.6.59 rT(GA_SRK_9SW) 3,28 0,10 0,33 0,00 0
3.6.60 rT(GA_SRK10SW) 0,90 0,10 0,09 0,00 0
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3.6 EZG(QrT)
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.6.61 rT(GA_SRK11SW) 16,50 0,10 1,65 0,00 0
3.6.62 rT(GA_SRK12SW) 5,00 0,10 0,50 0,00 0
3.6.63 rT(GA_SRK13SW) 0,38 0,10 0,04 0,00 0
3.6.64 rT(GA_SRK14SW) 12,20 0,10 1,22 0,00 0
3.6.65 rT(GA_SRK15SW) 4,62 0,10 0,46 0,00 0
3.6.66 rT(GA_SRK21SW) 1,90 0,10 0,19 0,00 0
3.6.67 rT(GÖ#RÜ1_7SW) 3,83 0,10 0,38 0,00 0
3.6.68 rT(GÖ#RÜ1_8SW) 3,33 0,10 0,33 0,00 0
3.6.69 rT(GÖ#RÜ1_9SW) 0,64 0,10 0,06 0,00 0
3.6.70 rT(GÖ#RÜ110SW) 0,28 0,10 0,03 0,00 0
3.6.71 rT(GÖ#RÜ2_2SW) 2,55 0,10 0,26 0,00 0
3.6.72 rT(GÖ#RÜB_8SW) 10,81 0,10 1,08 0,00 0
3.6.73 rT(GÖ#RÜB_9SW) 5,14 0,10 0,51 0,00 0
3.6.74 rT(GÖ#RÜB10SW) 12,34 0,10 1,23 0,00 0
3.6.75 rT(GÖ#RÜB11SW) 0,89 0,10 0,09 0,00 0
3.6.76 rT(GÖ#RÜB12SW) 15,66 0,10 1,57 0,00 0
3.6.77 rT(GÖ#RÜB13SW) 1,84 0,10 0,18 0,00 0
3.6.78 rT(GÖ#RÜB14SW) 1,99 0,10 0,20 0,00 0
3.6.79 rT(GÖ#RÜB15SW) 4,32 0,10 0,43 0,00 0
3.6.80 rT(GÖ#RÜB16SW) 5,60 0,10 0,56 0,00 0
3.6.81 rT(GÖ#RÜB17SW) 0,71 0,10 0,07 0,00 0
3.6.82 rT(GÖ_RÜ1_3SW) 3,06 0,10 0,31 0,00 0
3.6.83 rT(GÖ_RÜ1_4SW) 4,39 0,10 0,44 0,00 0
3.6.84 rT(GÖ_RÜ1_5SW) 3,12 0,10 0,31 0,00 0
3.6.85 rT(GÖ_RÜB_2SW) 8,48 0,10 0,85 0,00 0
3.6.86 rT(GÖ_RÜB_3SW) 1,17 0,10 0,12 0,00 0
3.6.87 rT(GÖ_RÜB_4SW) 5,08 0,10 0,51 0,00 0
3.6.88 rT(GÖ_RÜB_5SW) 19,36 0,10 1,94 0,00 0
3.6.89 rT(GÖ_RÜB_6SW) 2,60 0,10 0,26 0,00 0
3.6.90 rT(HA#TB__7SW) 2,70 0,10 0,27 0,00 0
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3.6 EZG(QrT)
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.6.91 rT(HA#TB__8SW) 0,76 0,10 0,08 0,00 0
3.6.92 rT(HA#TB__9SW) 0,55 0,10 0,06 0,00 0
3.6.93 rT(HA_TB__2SW) 1,09 0,10 0,11 0,00 0
3.6.94 rT(HA_TB__3SW) 0,31 0,10 0,03 0,00 0
3.6.95 rT(HA_TB__4SW) 7,83 0,10 0,78 0,00 0
3.6.96 rT(HA_TB__5SW) 0,70 0,10 0,07 0,00 0
3.6.97 rT(IL_RÜ__4SW) 1,47 0,10 0,15 0,00 0
3.6.98 rT(IL_RÜ__5SW) 1,74 0,10 0,17 0,00 0
3.6.99 rT(IM_RÜ__2SW) 2,72 0,10 0,27 0,00 0
3.6.100 rT(IM_RÜ__3SW) 1,05 0,10 0,11 0,00 0
3.6.101 rT(KI#RÜ2_3SW) 1,33 0,10 0,13 0,00 0
3.6.102 rT(KI#SRK_7SW) 0,50 0,10 0,05 0,00 0
3.6.103 rT(KI#SRK_8SW) 1,70 0,10 0,17 0,00 0
3.6.104 rT(KI#SRK_9SW) 2,50 0,10 0,25 0,00 0
3.6.105 rT(KI#SRK10SW) 9,30 0,10 0,93 0,00 0
3.6.106 rT(KI#SRK11SW) 0,70 0,10 0,07 0,00 0
3.6.107 rT(KI_RÜ2_2SW) 2,50 0,10 0,25 0,00 0
3.6.108 rT(KI_SRK_2SW) 4,25 0,10 0,43 0,00 0
3.6.109 rT(KI_SRK_3SW) 4,79 0,10 0,48 0,00 0
3.6.110 rT(KI_SRK_4SW) 2,40 0,10 0,24 0,00 0
3.6.111 rT(KI_SRK_5SW) 0,92 0,10 0,09 0,00 0
3.6.112 rT(KI_SRK_6SW) 0,50 0,10 0,05 0,00 0
3.6.113 rT(KI_TB__3SW) 21,90 0,10 2,19 0,00 0
3.6.114 rT(KI_TB__4SW) 14,70 0,10 1,47 0,00 0
3.6.115 rT(KI_TB__5SW) 1,52 0,10 0,15 0,00 0
3.6.116 rT(KI_TB__6SW) 4,10 0,10 0,41 0,00 0
3.6.117 rT(KI_TB__7SW) 2,90 0,10 0,29 0,00 0
3.6.118 rT(KI_TB__8SW) 1,22 0,10 0,12 0,00 0
3.6.119 rT(KI_TB__9SW) 11,40 0,10 1,14 0,00 0
3.6.120 rT(KR#SRK_3SW) 1,02 0,10 0,10 0,00 0
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3.6 EZG(QrT)
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.6.121 rT(KR#SRK_4SW) 3,63 0,10 0,36 0,00 0
3.6.122 rT(KR#SRK_5SW) 1,75 0,10 0,18 0,00 0
3.6.123 rT(MA#TB_14SW) 2,53 0,10 0,25 0,00 0
3.6.124 rT(MA_TB__2SW) 4,21 0,10 0,42 0,00 0
3.6.125 rT(MA_TB__3SW) 1,93 0,10 0,19 0,00 0
3.6.126 rT(MA_TB__4SW) 0,22 0,10 0,02 0,00 0
3.6.127 rT(MA_TB__5SW) 0,55 0,10 0,06 0,00 0
3.6.128 rT(MA_TB__6SW) 1,07 0,10 0,11 0,00 0
3.6.129 rT(MA_TB__7SW) 4,45 0,10 0,45 0,00 0
3.6.130 rT(MA_TB__8SW) 0,90 0,10 0,09 0,00 0
3.6.131 rT(MA_TB__9SW) 1,46 0,10 0,15 0,00 0
3.6.132 rT(MA_TB_10SW) 2,19 0,10 0,22 0,00 0
3.6.133 rT(MA_TB_11SW) 1,08 0,10 0,11 0,00 0
3.6.134 rT(MA_TB_12SW) 31,40 0,10 3,14 0,00 0
3.6.135 rT(MA_TB_13SW) 2,83 0,10 0,28 0,00 0
3.6.136 rT(MH#SRK_7SW) 1,28 0,10 0,13 0,00 0
3.6.137 rT(MH_GKA_3SW) 6,20 0,10 0,62 0,00 0
3.6.138 rT(MH_GKA_4SW) 10,10 0,10 1,01 0,00 0
3.6.139 rT(MH_SRK_2SW) 20,70 0,10 2,07 0,00 0
3.6.140 rT(MH_SRK_3SW) 0,10 0,10 0,01 0,00 0
3.6.141 rT(MH_SRK_4SW) 0,52 0,10 0,05 0,00 0
3.6.142 rT(MH_SRK_5SW) 0,36 0,10 0,04 0,00 0
3.6.143 rT(MO_RÜB_2SW) 0,84 0,10 0,08 0,00 0
3.6.144 rT(MO_RÜB_3SW) 2,00 0,10 0,20 0,00 0
3.6.145 rT(MO_RÜB_4SW) 0,57 0,10 0,06 0,00 0
3.6.146 rT(MO_RÜB_5SW) 2,22 0,10 0,22 0,00 0
3.6.147 rT(MO_RÜB_6SW) 1,61 0,10 0,16 0,00 0
3.6.148 rT(NI_RÜ__2SW) 0,38 0,10 0,04 0,00 0
3.6.149 rT(OR#SRK_4SW) 1,84 0,10 0,18 0,00 0
3.6.150 rT(OR_RÜ__1SW) 2,15 0,10 0,22 0,00 0
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3.6 EZG(QrT)
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.6.151 rT(OR_SRK_2SW) 1,64 0,10 0,16 0,00 0
3.6.152 rT(OR_SRK_3SW) 3,17 0,10 0,32 0,00 0
3.6.153 rT(OR_SRK_5SW) 0,42 0,10 0,04 0,00 0
3.6.154 rT(OT#RÜ__2SW) 0,85 0,10 0,09 0,00 0
3.6.155 rT(OT#RÜ__3SW) 0,85 0,10 0,09 0,00 0
3.6.156 rT(RI_RÜ__2SW) 1,05 0,10 0,11 0,00 0
3.6.157 rT(RI_RÜ__4SW) 0,62 0,10 0,06 0,00 0
3.6.158 rT(RS#SRK_6SW) 2,38 0,10 0,24 0,00 0
3.6.159 rT(RS#SRK_7SW) 0,71 0,10 0,07 0,00 0
3.6.160 rT(RS_SRK_2SW) 2,75 0,10 0,28 0,00 0
3.6.161 rT(SE_SRK_2SW) 0,80 0,10 0,08 0,00 0
3.6.162 rT(SE_SRK_3SW) 2,47 0,10 0,25 0,00 0
3.6.163 rT(SE_SRK_4SW) 1,07 0,10 0,11 0,00 0
3.6.164 rT(SE_SRK_5SW) 0,57 0,10 0,06 0,00 0
3.6.165 rT(ST_RÜ__2SW) 0,96 0,10 0,10 0,00 0
3.6.166 rT(ST_RÜ__3SW) 4,14 0,10 0,41 0,00 0
3.6.167 rT(ST_RÜ__4SW) 0,92 0,10 0,09 0,00 0
3.6.168 rT(ST_TB__1SW) 0,79 0,10 0,08 0,00 0
3.6.169 rT(WA#RÜ__5SW) 2,39 0,10 0,24 0,00 0
3.6.170 rT(WA#RÜB14SW) 0,46 0,10 0,05 0,00 0
3.6.171 rT(WA_RÜ__2SW) 2,81 0,10 0,28 0,00 0
3.6.172 rT(WA_RÜB_3SW) 0,10 0,10 0,01 0,00 0
3.6.173 rT(WA_RÜB_4SW) 0,95 0,10 0,10 0,00 0
3.6.174 rT(WA_RÜB_5SW) 0,59 0,10 0,06 0,00 0
3.6.175 rT(WA_RÜB_6SW) 1,80 0,10 0,18 0,00 0
3.6.176 rT(WA_RÜB_7SW) 0,27 0,10 0,03 0,00 0
3.6.177 rT(WA_RÜB_8SW) 0,39 0,10 0,04 0,00 0
3.6.178 rT(WA_RÜB_9SW) 3,47 0,10 0,35 0,00 0
3.6.179 rT(WA_RÜB10SW) 0,20 0,10 0,02 0,00 0
3.6.180 rT(WA_RÜB11SW) 2,89 0,10 0,29 0,00 0
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3.6 EZG(QrT)
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.6.181 rT(WA_RÜB12SW) 1,13 0,10 0,11 0,00 0
3.6.182 rT(WA_RÜB13SW) 0,25 0,10 0,03 0,00 0
3.6.183 rT(WE#RÜ__5SW) 1,22 0,10 0,12 0,00 0
3.6.184 rT(WE#RÜ__6SW) 0,13 0,10 0,01 0,00 0
3.6.185 rT(WE#RÜ__7SW) 0,37 0,10 0,04 0,00 0
3.6.186 rT(WE#RÜ__8SW) 0,32 0,10 0,03 0,00 0
3.6.187 rT(WE_RÜ__2SW) 3,48 0,10 0,35 0,00 0
3.6.188 rT(WE_RÜ__3SW) 2,53 0,10 0,25 0,00 0
3.6.189 rT(ZE_RÜ__2SW) 0,19 0,10 0,02 0,00 0

3.6.190 Summe 533,84 0,10 53,38 0,00 0
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3.7 Einzugsgebietsübersicht
Aek Bef Aeb ED EW

EZG [ha] [-] [ha] [E/ha] [E]

3.7.1 Mischwasserkanal 968,46 0,49 473,71 23,85 23099
3.7.2 Regenwasserkanal 0,46 0,90 0,41 0,00 0
3.7.3 Schmutzwasserkanal 533,84 0,00 0,00 23,31 12442
3.7.4 Außengebietsentw. 25,04 0,07 1,70 0,00 0
3.7.5 Weinbau 1372,42 0,00 0,00 5,00 6862
3.7.6 EZG(QrT) 533,84 0,10 53,38 0,00 0

3.7.7 Summe 3434,06 0,15 529,21 12,35 42404
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4 4 Bauwerke

4.1 Regenüberlaufbecken
(Vs) Vmax Qd (TB) Qt24 (TB) vo # vh Ae,b {direkt} {RÜB-Zuflüsse} te *)

Bauwerk Bez., Typ, LxBxH / D~H / L~DN ([m³/ha]) [m³] [l/s] {EW} [l/s] [m/h] # [m/s] [ha] Qm(ges.)[l/s] [h]

4.1.1 RÜB AB +/- RÜB Albisheim {RU} 11 ~ 7 (24) 554 86,00 (86,00) ! {13606} (34,71) 7,30 (23,41) 94,03 {83,00} 1,79
4.1.2 RÜB DR +/- RÜB Dreisen mit KÜ {RU} 10 ~ 4 (16) 324 12,00 (16,00) {1352} (3,71) 6,78 (19,73) 9,63 {10,00} 7,50
4.1.3 RÜB GA RÜB Gauersheim {RE} 60x4x3 (63) 733 105,00 {11173} 31,15 2,36 # 0,01 11,56 {7,53} 80,03 {142,00} 2,76
4.1.4 RÜB GÖ +/- RÜB Göllheim mit KÜ {RU} 25 ~ 3 (19) 1.416 32,00 {4298} 11,21 4,11 74,66 {31,14} 30,01 18,92 !
4.1.5 RÜB HA +/- RÜB Harxheim {RE} 24x10x2 (33) 495 30,00 (82,30) {3307} (8,76) 3,35 # 0,01 (14,91) 23,20 {30,00} 4,58
4.1.6 RÜB IL RÜB Ilbesheim {RE} 15x5x4 (27) 289 6,00 (6,00) {746} (1,94) 7,58 # 0,01 (10,53) 4,96 13,38
4.1.7 RÜB KI +/- RÜB KiBo mit SK+KÜ {RE} 35x25x2 (32) 2.388 95,00 (95,00) {6892} (18,56) 4,62 # 0,02 (74,80) 48,71 {50,00} 6,98
4.1.8 RÜB MA +/- RÜB Marnheim mit KÜ {RE} 50x9x2 (46) 926 30,00 (30,00) {3980} (10,68) 2,40 # 0,02 (20,00) 28,09 {22,00} 8,58
4.1.9 RÜB MO RÜB Morschheim {RE} 8x5x3 (8) 88 10,00 {808} 2,20 14,35 ! # 0,01 10,63 {10,63} 5,73 3,13
4.1.10 RÜB ST +/- RÜB Standenbühl {RE} 16x7x2 (43) 235 10,00 (10,00) {362} (0,99) 2,63 # 0,01 (5,45) 2,57 6,53
4.1.11 RÜB WA +/- RÜB Wachenheim {RE} 80x5x3 (60) 1.329 220,00 ! {34009} 86,89 3,00 # 0,02 22,19 {0,98} 228,57 {358,30} 2,77
4.1.12 RÜB WE +/- RÜB Weitersweiler {RE} 16x6x2 (21) 227 5,00 (5,00) {694} (1,86) 6,10 # 0,01 (10,85) 4,89 12,59
4.1.13 SKu BI Sku Bischheim {SK} 40m ~ DN1200 (10) 88 30,00 {705} 1,87 0,12 9,22 {9,22} 4,95 0,87
4.1.14 SKu BO Sku+RBF Bolanden {SK} 64m ~ DN1600 (13) 246 22,00 {1595} 4,21 0,14 18,38 {13,54} 11,19 3,84
4.1.15 SKu KI SAN +18l/s Sku KiBo Ziegelwoog {SK} 68m ~ DN1800 (8) 175 50,00 {1925} 4,88 0,12 20,98 {20,98} 13,30 1,08
4.1.16 SKu OR Sku Orbis gepl. {SK} 235m ~ DN1000 (16) 179 7,00 {638} 1,79 0,22 11,40 {11,40} 4,59 9,55
4.1.17 SRK BB Sko Bubenheim {SK} 70m ~ DN2400 (24) 260 30,00 {2284} 6,05 0,04 10,93 {6,79} 16,05 {45,00} 3,02
4.1.18 SRK BD Sko Biedesheim {SK} 58m ~ DN1400 (8) 90 20,00 {752} 2,02 0,12 11,91 {11,91} 5,31 1,39
4.1.19 SRK ET NÜ SRK Einselthum {SK} 45m ~ DN2600 (17) 169 10,00 {959} 2,13 0,03 10,05 {0,00} 5,71 5,96
4.1.20 SRK KR Sko Kriegsheim {SK} 110m ~ DN2000 (25) 253 5,00 {767} 1,67 0,05 10,32 {10,32} 4,58 21,11 !
4.1.21 SRK MH +/- Sko Monsheim {SK} 104m ~ DN3000 (21) 760 228,00 ! {39116} 95,64 0,08 36,00 {36,00} 250,29 {225,00} 1,59
4.1.22 SRK MÖ Sko Mölsheim {SK} 35m ~ DN2000 (10) 116 50,00 {1099} 1,85 0,05 11,35 {11,35} 4,48 0,67
4.1.23 SRK RS Sko Rüssingen {SK} 31m ~ DN1500 (4) 55 25,00 {680} 1,77 0,11 12,82 {12,82} 4,75 0,66
4.1.24 SRK SE Sko Stetten {SK} 30m ~ DN2200 (10) 114 25,00 {1578} 4,05 0,04 11,22 {11,22} 10,35 {6,00} 1,51

4.1.25 Summe {direkt} RE:Rechteckb. (vh<0,05m/s), RU:Rundb. 11.509 ! bei Qd<Qm 293,62 {205,83} te<15[h]

*) te=Vmax/(Qd-TWA) RE+RU:vo<10m/h, SK:SRK(vh<0,3m/s) ! bei Abweichung (..):TB-EZG ! bei Abweichung
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4.2 Regenüberläufe
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.2.1 RÜ AB1 RÜ 1 Alleestraße West Albisheim 10 117,00 0,98 119,03 4,83 0,00 65,38 (73,43)
4.2.2 RÜ AB2 RÜ 2 Untere Bahnhofstr. Nord Alb. 5 65,00 0,39 167,46 2,68 0,00 37,49 (40,59)
4.2.3 RÜ AB3 RÜ 3 Alleestraße Ost Albisheim 15 120,00 1,07 112,31 6,93 (4,25) 0,00 90,17 (105,02)
4.2.4 RÜ AB4 RÜ 4 Untere Bahnhofstr. Süd Alb. 45 100,00 1,34 74,88 5,05 (1,25) 0,00 54,78 (77,05)
4.2.5 RÜ BO2 RÜ 2 Bolanden 15 175,00 1,35 129,89 4,84 0,00 63,58 (73,95)
4.2.6 RÜ DR1 RÜ 1 Pfrimmstr. Dreisen 70 95,00 1,78 54,21 3,77 10,00 35,71 (58,33)
4.2.7 RÜ DR2 SAN +110l/s RÜ 2 Dreisen 10 160,00 1,21 131,94 11,03 0,00 148,28 (166,66)
4.2.8 RÜ ET RÜ Einselthum 20 130,00 2,13 62,21 10,05 0,00 126,89 (152,88)
4.2.9 RÜ GÖ1 SAN +185l/s RÜ Gartenstr. Göllheim 35 600,00 6,34 99,93 43,52 (41,58) 0,00 495,95 (659,15)
4.2.10 RÜ GÖ2 RÜ Alte Heeresstr. Göllheim 5 335,00 0,35 952,54 1,94 0,00 27,21 (29,45)
4.2.11 RÜ IL SAN +60l/s RÜ Ilbesheim 15 160,00 1,94 83,28 10,53 0,00 137,35 (159,92)
4.2.12 RÜ IM RÜ Immesheim mit Kuissentauchwand 15 60,00 0,62 96,42 3,80 0,00 44,72 (57,58)
4.2.13 RÜ KI2 RÜ Kappesgärten Kirchheimbolanden 50 185,00 6,52 33,91 11,70 50,00 126,86 (182,02)
4.2.14 RÜ KI3 SAN +45l/s RÜ Rathaus Kirchheimbolanden 20 215,00 2,31 94,21 13,90 0,00 174,87 (210,81)
4.2.15 RÜ NI RÜ Niefernheim 5 57,00 0,47 119,77 3,41 0,00 47,69 (51,62)
4.2.16 RÜ OR RÜ Orbis 5 14,00 0,14 98,44 0,00 0,00 0,14 (0,14)
4.2.17 RÜ OT RÜ Ottersheim 5 86,00 0,84 101,89 4,14 0,00 58,17 (62,94)
4.2.18 RÜ RI SAN +20l/s RÜ Rittersheim 15 60,00 0,76 78,32 4,03 0,00 52,58 (61,21)
4.2.19 RÜ ST RÜ Standenbühl 20 100,00 0,93 107,08 5,45 0,00 71,00 (82,68)
4.2.20 RÜ WA SAN +52l/s RÜ Wachenheim 15 200,00 2,25 90,28 13,71 0,00 178,54 (207,92)
4.2.21 RÜ WE SAN +54l/s RÜ Weitersweiler 15 150,00 1,86 81,56 10,85 0,00 141,36 (164,61)
4.2.22 RÜ ZE RÜ Zell 10 86,00 0,58 147,03 4,09 0,00 55,12 (61,93)

4.2.23 Summe (Direkt-EZGs) *) m=(Qd-TWA)/TWA mit m erf.>=7 Qd>Qkrit 267,47

o.E.: ohne Entlastung ! bei Abweichung
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4.3 Trennbauwerke
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.3.1 TB AB TB PW Albisheim 245 86,00 34,71 o.E. 23,41 (6,60) 83,00
4.3.2 TB DR TB Kappelstr. 115 16,00 3,71 o.E. 19,73 (4,93) 10,00
4.3.3 TB HA TB HARXHEIM 90 82,30 8,76 o.E. 14,91 30,00
4.3.4 TB IL TB Ilbesheim 25 6,00 1,94 o.E. 10,53 (0,00) 0,00
4.3.5 TB KI TB KiBo 65 95,00 18,56 o.E. 74,80 (49,20) 50,00
4.3.6 TB MA TB Marnheim 85 30,00 10,68 o.E. 20,00 22,00
4.3.7 TB ST TB Standenbühl 25 10,00 0,99 o.E. 5,45 (0,00) 0,00
4.3.8 TB WE TB Weiterweiler 20 5,00 1,86 o.E. 10,85 (0,00) 0,00

4.3.9 Summe (Direkt-EZGs) *) m=(Qd-TWA)/TWA mit m erf.>=7 95,64

o.E.: ohne Entlastung
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4.4 Fiktive QrT-Trennbauwerke
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.4.1 TB rT (AB#RÜ4_3SW) 0 0,19 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.2 TB rT (AB#TB_11SW) 0 0,05 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.3 TB rT (AB_RÜ1_2SW) 0 0,12 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.4 TB rT (AB_RÜ1_3SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.5 TB rT (AB_RÜ4_2SW) 0 0,13 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.6 TB rT (AB_TB__4SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.7 TB rT (AB_TB__5SW) 0 0,05 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.8 TB rT (AB_TB__6SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.9 TB rT (AB_TB__7SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.10 TB rT (AB_TB_10SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.11 TB rT (BB#SRK_8SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.12 TB rT (BB#SRK_9SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.13 TB rT (BB_SRK_4SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.14 TB rT (BB_SRK_5SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.15 TB rT (BB_SRK_6SW) 0 0,08 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.16 TB rT (BB_SRK_7SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.17 TB rT (BD#SRK11SW) 0 0,08 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.18 TB rT (BD_SRK_4SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.19 TB rT (BD_SRK_5SW) 0 0,11 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.20 TB rT (BD_SRK_6SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.21 TB rT (BD_SRK_7SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.22 TB rT (BD_SRK12SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.23 TB rT (BI#SRK_6SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.24 TB rT (BI#SRK_7SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.25 TB rT (BI_SRK_2SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.26 TB rT (BI_SRK_3SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.27 TB rT (BI_SRK_4SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.28 TB rT (BO#RKB_6SW) 0 0,10 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.29 TB rT (BO#RKB_7SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.30 TB rT (BO#RKB_8SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
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4.4 Fiktive QrT-Trennbauwerke
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.4.31 TB rT (BO#RKB_9SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.32 TB rT (BO_RKB_4SW) 0 0,20 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.33 TB rT (BO_RKB_5SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.34 TB rT (BO_RÜ2_2SW) 0 0,23 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.35 TB rT (BO_RÜ2_3SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.36 TB rT (DR#RÜ2_3SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.37 TB rT (DR_RÜ1_2SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.38 TB rT (DR_RÜ1_3SW) 0 0,18 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.39 TB rT (DR_TB__2SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.40 TB rT (DR_TB__3SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.41 TB rT (DR_TB__4SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.42 TB rT (DR_TB__5SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.43 TB rT (ET#RÜ__7SW) 0 0,15 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.44 TB rT (ET#RÜ__8SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.45 TB rT (ET_RÜ__2SW) 0 0,11 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.46 TB rT (ET_RÜ__3SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.47 TB rT (ET_RÜ__4SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.48 TB rT (GA#SRK17SW) 0 0,10 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.49 TB rT (GA#SRK18SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.50 TB rT (GA#SRK19SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.51 TB rT (GA#SRK20SW) 0 0,11 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.52 TB rT (GA_SRK_2SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.53 TB rT (GA_SRK_3SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.54 TB rT (GA_SRK_4SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.55 TB rT (GA_SRK_5SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.56 TB rT (GA_SRK_6SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.57 TB rT (GA_SRK_7SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.58 TB rT (GA_SRK_8SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.59 TB rT (GA_SRK_9SW) 0 0,11 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.60 TB rT (GA_SRK10SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
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4.4 Fiktive QrT-Trennbauwerke
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.4.61 TB rT (GA_SRK11SW) 0 0,57 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.62 TB rT (GA_SRK12SW) 0 0,17 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.63 TB rT (GA_SRK13SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.64 TB rT (GA_SRK14SW) 0 0,42 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.65 TB rT (GA_SRK15SW) 0 0,16 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.66 TB rT (GA_SRK21SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.67 TB rT (GÖ#RÜ1_7SW) 0 0,14 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.68 TB rT (GÖ#RÜ1_8SW) 0 0,12 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.69 TB rT (GÖ#RÜ1_9SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.70 TB rT (GÖ#RÜ110SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.71 TB rT (GÖ#RÜ2_2SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.72 TB rT (GÖ#RÜB_8SW) 0 0,39 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.73 TB rT (GÖ#RÜB_9SW) 0 0,19 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.74 TB rT (GÖ#RÜB10SW) 0 0,45 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.75 TB rT (GÖ#RÜB11SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.76 TB rT (GÖ#RÜB12SW) 0 0,57 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.77 TB rT (GÖ#RÜB13SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.78 TB rT (GÖ#RÜB14SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.79 TB rT (GÖ#RÜB15SW) 0 0,16 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.80 TB rT (GÖ#RÜB16SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.81 TB rT (GÖ#RÜB17SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.82 TB rT (GÖ_RÜ1_3SW) 0 0,11 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.83 TB rT (GÖ_RÜ1_4SW) 0 0,15 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.84 TB rT (GÖ_RÜ1_5SW) 0 0,11 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.85 TB rT (GÖ_RÜB_2SW) 0 0,29 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.86 TB rT (GÖ_RÜB_3SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.87 TB rT (GÖ_RÜB_4SW) 0 0,18 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.88 TB rT (GÖ_RÜB_5SW) 0 0,67 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.89 TB rT (GÖ_RÜB_6SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.90 TB rT (HA#TB__7SW) 0 0,10 0,00 o.E. 0,00 0,00
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4.4 Fiktive QrT-Trennbauwerke
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.4.91 TB rT (HA#TB__8SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.92 TB rT (HA#TB__9SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.93 TB rT (HA_TB__2SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.94 TB rT (HA_TB__3SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.95 TB rT (HA_TB__4SW) 0 0,27 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.96 TB rT (HA_TB__5SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.97 TB rT (IL_RÜ__4SW) 0 0,05 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.98 TB rT (IL_RÜ__5SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.99 TB rT (IM_RÜ__2SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.100 TB rT (IM_RÜ__3SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.101 TB rT (KI#RÜ2_3SW) 0 0,05 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.102 TB rT (KI#SRK_7SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.103 TB rT (KI#SRK_8SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.104 TB rT (KI#SRK_9SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.105 TB rT (KI#SRK10SW) 0 0,34 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.106 TB rT (KI#SRK11SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.107 TB rT (KI_RÜ2_2SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.108 TB rT (KI_SRK_2SW) 0 0,15 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.109 TB rT (KI_SRK_3SW) 0 0,17 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.110 TB rT (KI_SRK_4SW) 0 0,08 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.111 TB rT (KI_SRK_5SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.112 TB rT (KI_SRK_6SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.113 TB rT (KI_TB__3SW) 0 0,76 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.114 TB rT (KI_TB__4SW) 0 0,51 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.115 TB rT (KI_TB__5SW) 0 0,05 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.116 TB rT (KI_TB__6SW) 0 0,14 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.117 TB rT (KI_TB__7SW) 0 0,10 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.118 TB rT (KI_TB__8SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.119 TB rT (KI_TB__9SW) 0 0,40 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.120 TB rT (KR#SRK_3SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
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4.4 Fiktive QrT-Trennbauwerke
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.4.121 TB rT (KR#SRK_4SW) 0 0,13 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.122 TB rT (KR#SRK_5SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.123 TB rT (MA#TB_14SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.124 TB rT (MA_TB__2SW) 0 0,15 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.125 TB rT (MA_TB__3SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.126 TB rT (MA_TB__4SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.127 TB rT (MA_TB__5SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.128 TB rT (MA_TB__6SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.129 TB rT (MA_TB__7SW) 0 0,15 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.130 TB rT (MA_TB__8SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.131 TB rT (MA_TB__9SW) 0 0,05 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.132 TB rT (MA_TB_10SW) 0 0,08 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.133 TB rT (MA_TB_11SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.134 TB rT (MA_TB_12SW) 0 1,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.135 TB rT (MA_TB_13SW) 0 0,10 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.136 TB rT (MH#SRK_7SW) 0 0,05 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.137 TB rT (MH_GKA_3SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.138 TB rT (MH_GKA_4SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.139 TB rT (MH_SRK_2SW) 0 0,72 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.140 TB rT (MH_SRK_3SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.141 TB rT (MH_SRK_4SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.142 TB rT (MH_SRK_5SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.143 TB rT (MO_RÜB_2SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.144 TB rT (MO_RÜB_3SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.145 TB rT (MO_RÜB_4SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.146 TB rT (MO_RÜB_5SW) 0 0,08 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.147 TB rT (MO_RÜB_6SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.148 TB rT (NI_RÜ__2SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.149 TB rT (OR#SRK_4SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.150 TB rT (OR_RÜ__1SW) 0 0,07 0,00 o.E. 0,00 0,00
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4.4 Fiktive QrT-Trennbauwerke
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.4.151 TB rT (OR_SRK_2SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.152 TB rT (OR_SRK_3SW) 0 0,11 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.153 TB rT (OR_SRK_5SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.154 TB rT (OT#RÜ__2SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.155 TB rT (OT#RÜ__3SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.156 TB rT (RI_RÜ__2SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.157 TB rT (RI_RÜ__4SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.158 TB rT (RS#SRK_6SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.159 TB rT (RS#SRK_7SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.160 TB rT (RS_SRK_2SW) 0 0,10 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.161 TB rT (SE_SRK_2SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.162 TB rT (SE_SRK_3SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.163 TB rT (SE_SRK_4SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.164 TB rT (SE_SRK_5SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.165 TB rT (ST_RÜ__2SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.166 TB rT (ST_RÜ__3SW) 0 0,14 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.167 TB rT (ST_RÜ__4SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.168 TB rT (ST_TB__1SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.169 TB rT (WA#RÜ__5SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.170 TB rT (WA#RÜB14SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.171 TB rT (WA_RÜ__2SW) 0 0,10 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.172 TB rT (WA_RÜB_3SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.173 TB rT (WA_RÜB_4SW) 0 0,03 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.174 TB rT (WA_RÜB_5SW) 0 0,02 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.175 TB rT (WA_RÜB_6SW) 0 0,06 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.176 TB rT (WA_RÜB_7SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.177 TB rT (WA_RÜB_8SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.178 TB rT (WA_RÜB_9SW) 0 0,12 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.179 TB rT (WA_RÜB10SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.180 TB rT (WA_RÜB11SW) 0 0,10 0,00 o.E. 0,00 0,00
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4.4 Fiktive QrT-Trennbauwerke
tf Qd Qt24 m *) Ae,b (direkt) RÜB-Zuflüsse Qt24+15*Ae,b*120

Bauwerk Kommentar [min] [l/s] [l/s] [-] [ha] [l/s] /(120+tf)[l/s] (o.tf)

4.4.181 TB rT (WA_RÜB12SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.182 TB rT (WA_RÜB13SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.183 TB rT (WE#RÜ__5SW) 0 0,04 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.184 TB rT (WE#RÜ__6SW) 0 0,00 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.185 TB rT (WE#RÜ__7SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.186 TB rT (WE#RÜ__8SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.187 TB rT (WE_RÜ__2SW) 0 0,12 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.188 TB rT (WE_RÜ__3SW) 0 0,09 0,00 o.E. 0,00 0,00
4.4.189 TB rT (ZE_RÜ__2SW) 0 0,01 0,00 o.E. 0,00 0,00

4.4.190 Summe (Direkt-EZGs) *) m=(Qd-TWA)/TWA mit m erf.>=7 18,15 0,00

o.E.: ohne Entlastung
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4.5 Zusammenstellung der Regenüberläufe und Trennbauwerke
Abef

Bauwerk [ha]

4.5.1 Regenüberläufe 267,47
4.5.2 Trennbauwerke (95,64)
4.5.3 Fiktive QrT-Trennbauwerke (0,00)

4.5.4 Summe 267,47
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5 5 Zufluss

5.1 Simulationszeitraum
5.1.1 Simulationsbegin : 01.03.1968 00:00
5.1.2 Simulationsende (nach 271 d = 23.414.400 s) : 27.11.1968 00:00

5.2 Niederschlag
5.2.1 Absolutniederschlag : 454,13 [mm]
5.2.2 Effektivniederschlag : 294,70 [mm]
5.2.3 Abflussbeiwert : 64,89 %
5.2.4 Niederschlagsabflussvolumen incl. EZG(QrT) : 1.559.584,17 m³

5.3 häusliches Abwasser (MW+SW)
5.3.1 Schmutzwasseranfall ws (MW+SW) : 126,00 [l/(E*d)]
5.3.2 Mittlere Einwohnerdichte (MW+SW) : 23,66 [E/ha]
5.3.3 Einzugsgebiet (MW+SW) : 1.502,30 [ha]
5.3.4 Einwohner (Einwohnerdichte*Einzugsgebietsgröße) (MW+SW) : 35.542 [E]

5.3.5 Schmutzwasser Qs24 (MW+SW) : 51,83 [l/s]

5.4 Weinbauabwässer (WB)
5.4.1 Abwasseranfall ws(WB) : 30,00 [l/(E*d)]
5.4.2 Mittlere EW-Dichte (WB) : 5,00 [E/ha]
5.4.3 Einzugsgebiet (WB) : 1.372,42 [ha]
5.4.4 Einwohnergleichwerte (EW-Dichte*Einzugsgebietsgröße) (WB) : 6.862 [E]

5.4.5 Schmutzwasser Qwb : 2,38 [l/s]

5.5 Trockenwetterabfluss
5.5.1 Schmutzwasser Qs24 : 51,83 [l/s]
5.5.2 Weinbauabwasser Qwb : 2,38 [l/s]
5.5.3 Fremdwasser Qf24 (MW+SW) : 42,26 [l/s]
5.5.4 Indirekteinleiter : 1,16 [l/s]

5.5.5 Summe Trockenwetterabfluss : 97,63 [l/s]
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6 6 Abfluss

6.1 Abflussbildung (Zufluss)
V CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

6.1.1 Schmutzwasser 1.213.600,80 485.440,32 400,00 364.080,24 300,00 182.040,12 150,00
6.1.2 Weinbauabwasser 55.788,87 93.446,36 1.675,00 46.723,18 837,50 8.368,33 150,00
6.1.3 Fremdwasser 989.437,40 395.774,96 400,00 296.831,22 300,00 148.415,61 150,00
6.1.4 Indirekteinleiter 27.160,70 29.469,36 1.085,00 14.734,68 542,50 4.074,11 150,00
6.1.5 Niederschlagsabfluss incl. EZG(QrT) 1.559.584,17 166.875,51 107,00 77.979,21 50,00 132.564,65 85,00

6.1.6 Summe Abflussbildung 3.845.571,95 1.171.006,51 304,51 800.348,53 208,12 475.462,82 123,64

6.2 Abflussverteilung
V CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

6.2.1 Restvolumen im Netz 1.452,51 600,88 413,69 443,31 305,20 217,88 150,00
6.2.2 Restvolumen in Speichern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3 Entlastungsvolumen RUEBs 566.681,10 75.784,46 133,73 40.491,24 71,45 51.955,26 91,68
6.2.4 Entlastungsvolumen RUEs 75.480,14 8.177,19 108,34 3.858,08 51,11 6.437,18 85,28
6.2.5 Auslaufvolumen 3.201.958,19 1.087.554,40 339,65 756.098,38 236,14 417.699,61 130,45

6.2.6 Summe Abflussvolumen 3.845.571,95 1.172.116,94 304,80 800.891,02 208,26 476.309,93 123,86
6.2.7 Bilanzkorrektur SKu 0,00 -1.110,43 -28.241.759.776,81 -542,49 -13.797.227.012,25 -847,11 -21.544.748.074,07

6.2.8 Summe 3.845.571,95 1.171.006,51 304,51 800.348,53 208,12 475.462,82 123,64
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7 7 Entlastung

7.1 Entlastung Regenbecken 271d gesamt
V m *) CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [-] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

7.1.1 RÜB AB +/- (n=17) 34.234,13 5,08 5.313,82 155,22 3.118,22 91,09 3.275,09 95,67
7.1.2 RÜB DR +/- (n=18) 21.204,19 27,47 2.487,06 117,29 1.246,39 58,78 1.850,76 87,28
7.1.3 RÜB GA (n=15) 26.767,66 4,40 4.315,48 161,22 2.507,80 93,69 2.566,59 95,88
7.1.4 RÜB GÖ +/- (n=18) 86.553,38 20,17 10.459,17 120,84 5.349,82 61,81 7.622,80 88,07
7.1.5 RÜB HA +/- (n=7) 5.814,38 71,15 645,75 111,06 310,85 53,46 499,45 85,90
7.1.6 RÜB IL (n=14) 7.023,05 22,31 839,76 119,57 424,92 60,50 615,74 87,67
7.1.7 RÜB KI +/- (n=14) 51.273,67 39,07 5.861,17 114,31 2.883,55 56,24 4.441,43 86,62
7.1.8 RÜB MA +/- (n=11) 16.672,89 16,48 2.063,51 123,76 1.072,14 64,30 1.479,20 88,72
7.1.9 RÜB MO (n=20) 15.843,40 37,20 1.816,77 114,67 895,87 56,55 1.373,65 86,70
7.1.10 RÜB ST +/- (n=6) 936,20 56,57 104,94 112,09 50,88 54,34 80,63 86,13
7.1.11 RÜB WA +/- (n=18) 75.745,34 4,52 12.125,30 160,08 7.081,26 93,49 7.265,05 95,91
7.1.12 RÜB WE +/- (n=17) 9.525,84 21,22 1.144,88 120,19 583,47 61,25 837,56 87,93
7.1.13 SKu BI (n=16), [SKU], xFRe=15% 7.590,15 14,14 959,05 126,35 457,84 60,32 747,50 98,48
7.1.14 SKu BO (n=16), [SKU], xFRe=15% 20.582,95 10,75 2.715,60 131,93 1.339,55 65,08 2.052,55 99,72
7.1.15 SKu KI SAN +18l/s (n=17), [SKU], xFRe=15% 21.598,75 12,77 2.770,69 128,28 1.338,31 61,96 2.136,34 98,91
7.1.16 SKu OR (n=18), [SKU], xFRe=15% 15.604,27 10,48 2.067,92 132,52 1.023,37 65,58 1.558,11 99,85
7.1.17 SRK BB (n=19) 18.411,07 20,55 2.220,35 120,60 1.134,17 61,60 1.620,48 88,02
7.1.18 SRK BD (n=18) 14.632,53 65,21 1.630,43 111,43 786,87 53,78 1.258,13 85,98
7.1.19 SRK ET (n=15) 6.277,22 23,05 748,13 119,18 376,13 59,92 549,00 87,46
7.1.20 SRK KR (n=18) 12.775,61 22,49 1.526,31 119,47 768,89 60,18 1.118,28 87,53
7.1.21 SRK MH +/- (n=18) 60.545,23 4,27 9.845,92 162,62 5.758,67 95,11 5.823,65 96,19
7.1.22 SRK MÖ (n=14) 7.830,69 113,25 857,97 109,56 406,17 51,87 668,78 85,40
7.1.23 SRK RS (n=19) 16.741,73 88,13 1.846,40 110,29 884,05 52,80 1.435,26 85,73
7.1.24 SRK SE (n=17) 12.496,74 44,25 1.418,07 113,48 692,04 55,38 1.079,23 86,36

7.1.25 Summe 566.681,10 75.784,46 133,73 40.491,24 71,45 51.955,26 91,68

*) m=(400-cCSBe)/(cCSBe-107), m erf.>=7
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7.2 Entlastung Regenüberläufe 271d gesamt **)
V m *) CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [-] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

7.2.1 RÜ AB1 (n=11) 1.311,29 317,04 141,52 107,92 66,60 50,79 111,73 85,20
7.2.2 RÜ AB2 (n=11) 723,13 449,09 77,85 107,65 36,56 50,56 61,57 85,14
7.2.3 RÜ AB3 (n=11) 1.573,21 272,23 170,02 108,07 80,10 50,91 134,10 85,24
7.2.4 RÜ AB4 (n=2) 116,49 161,33 12,67 108,81 6,00 51,54 9,95 85,40
7.2.5 RÜ BO2 (n=6) 789,72 401,28 85,07 107,73 39,98 50,62 67,25 85,16
7.2.6 RÜ DR1 (n=11) 1.038,00 152,32 113,05 108,91 53,59 51,63 88,67 85,42
7.2.7 RÜ DR2 SAN +110l/s (n=14) 5.272,16 372,52 568,26 107,78 267,14 50,67 449,05 85,17
7.2.8 RÜ ET (n=14) 5.393,40 160,82 586,86 108,81 277,62 51,47 460,41 85,37
7.2.9 RÜ GÖ1 SAN +185l/s (n=14) 20.390,33 264,23 2.204,29 108,10 1.038,74 50,94 1.738,17 85,25
7.2.10 RÜ GÖ2 (n=1) 36,08 1.294,42 3,87 107,23 1,81 50,19 3,07 85,05
7.2.11 RÜ IL SAN +60l/s (n=14) 4.838,06 220,24 524,08 108,32 247,26 51,11 412,60 85,28
7.2.12 RÜ IM (n=14) 1.645,65 266,84 177,89 108,09 83,82 50,93 140,28 85,24
7.2.13 RÜ KI2 (n=15) 6.357,98 108,61 697,30 109,67 332,40 52,28 544,20 85,59
7.2.14 RÜ KI3 SAN +45l/s (n=14) 6.143,23 256,77 664,31 108,14 313,12 50,97 523,72 85,25
7.2.15 RÜ NI (n=13) 1.422,53 211,74 154,17 108,38 72,50 50,97 121,20 85,20
7.2.16 RÜ OR (n=0) 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.17 RÜ OT (n=12) 1.363,69 268,17 147,40 108,09 69,45 50,93 116,24 85,24
7.2.18 RÜ RI SAN +20l/s (n=14) 1.851,92 219,35 200,62 108,33 94,70 51,13 157,96 85,29
7.2.19 RÜ ST (n=12) 2.035,03 284,71 219,84 108,03 103,53 50,88 173,44 85,23
7.2.20 RÜ WA SAN +52l/s (n=14) 6.406,40 193,85 695,12 108,50 327,61 51,14 546,21 85,26
7.2.21 RÜ WE SAN +54l/s (n=14) 5.447,94 229,75 589,85 108,27 278,30 51,08 464,61 85,28
7.2.22 RÜ ZE (n=12) 1.323,90 255,15 143,17 108,14 67,26 50,81 112,75 85,17

7.2.23 Summe 75.480,14 8.177,19 108,34 3.858,08 51,11 6.437,18 85,28

*) m=(400-cCSBe)/(cCSBe-107), m erf.>=7 , **)
Trennbauwerke ohne Bilanz
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7.3 Entlastung Regenbecken pro Jahr
V m *) CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [-] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

7.3.1 RÜB AB +/- (n=23) 46.108,71 5,08 7.156,99 155,22 4.199,82 91,09 4.411,10 95,67
7.3.2 RÜB DR +/- (n=24) 28.559,15 27,47 3.349,73 117,29 1.678,72 58,78 2.492,73 87,28
7.3.3 RÜB GA (n=20) 36.052,38 4,40 5.812,37 161,22 3.377,67 93,69 3.456,85 95,88
7.3.4 RÜB GÖ +/- (n=24) 116.575,58 20,17 14.087,08 120,84 7.205,48 61,81 10.266,87 88,07
7.3.5 RÜB HA +/- (n=9) 7.831,18 71,15 869,74 111,06 418,68 53,46 672,70 85,90
7.3.6 RÜB IL (n=19) 9.459,09 22,31 1.131,04 119,57 572,31 60,50 829,32 87,67
7.3.7 RÜB KI +/- (n=19) 69.058,64 39,07 7.894,19 114,31 3.883,75 56,24 5.982,00 86,62
7.3.8 RÜB MA +/- (n=15) 22.456,11 16,48 2.779,27 123,76 1.444,02 64,30 1.992,29 88,72
7.3.9 RÜB MO (n=27) 21.338,90 37,20 2.446,95 114,67 1.206,61 56,55 1.850,12 86,70
7.3.10 RÜB ST +/- (n=8) 1.260,93 56,57 141,34 112,09 68,52 54,34 108,60 86,13
7.3.11 RÜB WA +/- (n=24) 102.018,63 4,52 16.331,12 160,08 9.537,49 93,49 9.785,03 95,91
7.3.12 RÜB WE +/- (n=23) 12.830,01 21,22 1.542,00 120,19 785,86 61,25 1.128,08 87,93
7.3.13 SKu BI (n=22), [SKU], xFRe=15% 10.222,90 14,14 1.291,71 126,35 616,64 60,32 1.006,78 98,48
7.3.14 SKu BO (n=22), [SKU], xFRe=15% 27.722,42 10,75 3.657,54 131,93 1.804,19 65,08 2.764,51 99,72
7.3.15 SKu KI SAN +18l/s (n=23), [SKU], xFRe=15% 29.090,57 12,77 3.731,74 128,28 1.802,53 61,96 2.877,36 98,91
7.3.16 SKu OR (n=24), [SKU], xFRe=15% 21.016,81 10,48 2.785,21 132,52 1.378,34 65,58 2.098,56 99,85
7.3.17 SRK BB (n=26) 24.797,20 20,55 2.990,50 120,60 1.527,58 61,60 2.182,57 88,02
7.3.18 SRK BD (n=24) 19.708,03 65,21 2.195,97 111,43 1.059,81 53,78 1.694,53 85,98
7.3.19 SRK ET (n=20) 8.454,56 23,05 1.007,64 119,18 506,59 59,92 739,42 87,46
7.3.20 SRK KR (n=24) 17.207,01 22,49 2.055,74 119,47 1.035,60 60,18 1.506,17 87,53
7.3.21 SRK MH +/- (n=24) 81.546,16 4,27 13.261,10 162,62 7.756,15 95,11 7.843,66 96,19
7.3.22 SRK MÖ (n=19) 10.546,87 113,25 1.155,56 109,56 547,05 51,87 900,75 85,40
7.3.23 SRK RS (n=26) 22.548,83 88,13 2.486,85 110,29 1.190,69 52,80 1.933,10 85,73
7.3.24 SRK SE (n=23) 16.831,40 44,25 1.909,95 113,48 932,08 55,38 1.453,57 86,36

7.3.25 Summe 763.242,07 102.071,32 133,73 54.536,17 71,45 69.976,64 91,68

*) m=(400-cCSBe)/(cCSBe-107), m erf.>=7
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7.4 Entlastung Regenüberläufe pro Jahr **)
V m *) CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [-] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

7.4.1 RÜ AB1 (n=15) 1.766,13 317,04 190,60 107,92 89,69 50,79 150,48 85,20
7.4.2 RÜ AB2 (n=15) 973,96 449,09 104,85 107,65 49,24 50,56 82,93 85,14
7.4.3 RÜ AB3 (n=15) 2.118,89 272,23 228,99 108,07 107,88 50,91 180,61 85,24
7.4.4 RÜ AB4 (n=3) 156,90 161,33 17,07 108,81 8,09 51,54 13,40 85,40
7.4.5 RÜ BO2 (n=8) 1.063,64 401,28 114,58 107,73 53,84 50,62 90,58 85,16
7.4.6 RÜ DR1 (n=15) 1.398,05 152,32 152,26 108,91 72,18 51,63 119,43 85,42
7.4.7 RÜ DR2 SAN +110l/s (n=19) 7.100,88 372,52 765,36 107,78 359,80 50,67 604,81 85,17
7.4.8 RÜ ET (n=19) 7.264,18 160,82 790,42 108,81 373,92 51,47 620,11 85,37
7.4.9 RÜ GÖ1 SAN +185l/s (n=19) 27.462,99 264,23 2.968,88 108,10 1.399,03 50,94 2.341,08 85,25
7.4.10 RÜ GÖ2 (n=1) 48,60 1.294,42 5,21 107,23 2,44 50,19 4,13 85,05
7.4.11 RÜ IL SAN +60l/s (n=19) 6.516,20 220,24 705,86 108,32 333,02 51,11 555,71 85,28
7.4.12 RÜ IM (n=19) 2.216,47 266,84 239,59 108,09 112,89 50,93 188,94 85,24
7.4.13 RÜ KI2 (n=20) 8.563,33 108,61 939,17 109,67 447,70 52,28 732,96 85,59
7.4.14 RÜ KI3 SAN +45l/s (n=19) 8.274,09 256,77 894,73 108,14 421,73 50,97 705,38 85,25
7.4.15 RÜ NI (n=18) 1.915,96 211,74 207,65 108,38 97,65 50,97 163,24 85,20
7.4.16 RÜ OR (n=0) 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4.17 RÜ OT (n=16) 1.836,70 268,17 198,53 108,09 93,54 50,93 156,56 85,24
7.4.18 RÜ RI SAN +20l/s (n=19) 2.494,28 219,35 270,20 108,33 127,54 51,13 212,75 85,29
7.4.19 RÜ ST (n=16) 2.740,91 284,71 296,09 108,03 139,44 50,88 233,60 85,23
7.4.20 RÜ WA SAN +52l/s (n=19) 8.628,55 193,85 936,23 108,50 441,25 51,14 735,66 85,26
7.4.21 RÜ WE SAN +54l/s (n=19) 7.337,63 229,75 794,44 108,27 374,83 51,08 625,77 85,28
7.4.22 RÜ ZE (n=16) 1.783,12 255,15 192,83 108,14 90,60 50,81 151,86 85,17

7.4.23 Summe 101.661,45 11.013,56 108,34 5.196,31 51,11 8.670,00 85,28

*) m=(400-cCSBe)/(cCSBe-107), m erf.>=7 , **)
Trennbauwerke ohne Bilanz
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7.5 Entlastungen gesamt 271d gesamt
V CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

7.5.1 Summe RUEB 566.681,10 75.784,46 133,73 40.491,24 71,45 51.955,26 91,68
7.5.2 Summe RUE 75.480,14 8.177,19 108,34 3.858,08 51,11 6.437,18 85,28

7.5.3 Summe Entlastungen 642.161,24 83.961,65 130,75 44.349,32 69,06 58.392,44 90,93

7.6 Entlastungen gesamt pro Jahr
V CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

7.6.1 Summe RUEB 763.242,07 102.071,32 133,73 54.536,17 71,45 69.976,64 91,68
7.6.2 Summe RUE 101.661,45 11.013,56 108,34 5.196,31 51,11 8.670,00 85,28

7.6.3 Summe Entlastungen 864.903,52 113.084,88 130,75 59.732,48 69,06 78.646,65 90,93
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7.7 Flächen- und jahresspezifische Beckenentlastungskennwerte für Einstau E und Entlastung e
nE TE ne de Te e0 qr csb

[n/a] [h/a] [n/a] [d/a] [h/a] [%] [m³/(ha*a)] [kg/(ha*a)]

7.7.1 RÜB AB +/- 33,67 1.610,06 22,90 67,34 691,05 8,05 24475,06 305,73
7.7.2 RÜB DR +/- 40,41 1.150,78 24,24 48,49 134,24 35,88 4034,64 169,78
7.7.3 RÜB GA 40,41 1.171,88 20,20 45,79 406,42 2,63 118603,28 502,80
7.7.4 RÜB GÖ +/- 43,10 2.029,95 24,24 48,49 135,70 18,65 8371,25 188,68
7.7.5 RÜB HA +/- 28,28 194,85 9,43 9,43 10,44 26,09 2012,89 58,33
7.7.6 RÜB IL 41,75 1.638,23 18,86 33,67 86,42 20,72 4334,25 107,39
7.7.7 RÜB KI +/- 36,37 787,02 18,86 26,94 55,56 19,73 4679,03 105,54
7.7.8 RÜB MA +/- 40,41 1.356,96 14,82 25,59 82,72 13,07 8591,56 138,96
7.7.9 RÜB MO 43,10 685,78 26,94 63,30 102,92 19,07 10527,34 230,22
7.7.10 RÜB ST +/- 30,98 385,43 8,08 10,77 9,76 7,90 2927,30 25,93
7.7.11 RÜB WA +/- 35,02 1.589,07 24,24 57,92 422,47 2,69 170986,18 735,94
7.7.12 RÜB WE +/- 43,10 1.990,55 22,90 41,75 114,48 26,16 4519,46 142,12
7.7.13 SKu BI 30,98 176,33 21,55 36,37 27,61 10,66 10397,20 140,10
7.7.14 SKu BO 40,41 616,64 21,55 41,75 74,75 13,47 11200,08 199,02
7.7.15 SKu KI SAN +18l/s 37,71 248,83 22,90 45,79 44,67 12,20 11365,86 177,87
7.7.16 SKu OR 43,10 1.265,94 24,24 48,49 111,68 20,57 8963,63 244,32
7.7.17 SRK BB 40,41 743,58 25,59 56,57 162,07 8,56 26496,06 273,64
7.7.18 SRK BD 39,06 339,30 24,24 56,57 64,42 17,71 9341,27 184,32
7.7.19 SRK ET 43,10 803,07 20,20 36,37 62,18 8,43 9975,81 100,26
7.7.20 SRK KR 44,45 1.983,59 24,24 44,45 106,96 18,29 9118,53 199,27
7.7.21 SRK MH +/- 35,02 1.835,10 24,24 78,12 956,16 1,97 114886,81 368,36
7.7.22 SRK MÖ 30,98 116,17 18,86 26,94 16,50 10,20 9104,96 101,78
7.7.23 SRK RS 39,06 245,80 25,59 67,34 67,90 21,08 8344,27 193,98
7.7.24 SRK SE 39,06 354,11 22,90 45,79 55,33 8,47 17703,42 170,23

7.7.25 Legende: E:Einstau, e: Entlastung
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8 8 Ausläufe

8.1 Abfluss 271d gesamt
V CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

8.1.1 KA 3.064.649,88 1.072.862,41 350,08 749.232,97 244,48 406.028,40 132,49
8.1.2 rA(AB#RÜ4_3SW) 1.296,85 138,76 107,00 64,84 50,00 110,23 85,00
8.1.3 rA(AB#TB_11SW) 354,15 37,89 107,00 17,71 50,00 30,10 85,00
8.1.4 rA(AB_RÜ1_2SW) 856,02 91,59 107,00 42,80 50,00 72,76 85,00
8.1.5 rA(AB_RÜ1_3SW) 230,66 24,68 107,00 11,53 50,00 19,61 85,00
8.1.6 rA(AB_RÜ4_2SW) 950,84 101,74 107,00 47,54 50,00 80,82 85,00
8.1.7 rA(AB_TB__4SW) 671,49 71,85 107,00 33,57 50,00 57,08 85,00
8.1.8 rA(AB_TB__5SW) 389,56 41,68 107,00 19,48 50,00 33,11 85,00
8.1.9 rA(AB_TB__6SW) 61,51 6,58 107,00 3,08 50,00 5,23 85,00
8.1.10 rA(AB_TB__7SW) 84,58 9,05 107,00 4,23 50,00 7,19 85,00
8.1.11 rA(AB_TB_10SW) 254,78 27,26 107,00 12,74 50,00 21,66 85,00
8.1.12 rA(BB#SRK_8SW) 107,01 11,45 107,00 5,35 50,00 9,10 85,00
8.1.13 rA(BB#SRK_9SW) 272,62 29,17 107,00 13,63 50,00 23,17 85,00
8.1.14 rA(BB_SRK_4SW) 310,11 33,18 107,00 15,51 50,00 26,36 85,00
8.1.15 rA(BB_SRK_5SW) 407,50 43,60 107,00 20,38 50,00 34,64 85,00
8.1.16 rA(BB_SRK_6SW) 594,60 63,62 107,00 29,73 50,00 50,54 85,00
8.1.17 rA(BB_SRK_7SW) 281,92 30,17 107,00 14,10 50,00 23,96 85,00
8.1.18 rA(BD#SRK11SW) 615,10 65,82 107,00 30,76 50,00 52,28 85,00
8.1.19 rA(BD_SRK_4SW) 538,21 57,59 107,00 26,91 50,00 45,75 85,00
8.1.20 rA(BD_SRK_5SW) 817,57 87,48 107,00 40,88 50,00 69,49 85,00
8.1.21 rA(BD_SRK_6SW) 30,76 3,29 107,00 1,54 50,00 2,61 85,00
8.1.22 rA(BD_SRK_7SW) 107,64 11,52 107,00 5,38 50,00 9,15 85,00
8.1.23 rA(BD_SRK12SW) 25,63 2,74 107,00 1,28 50,00 2,18 85,00
8.1.24 rA(BI#SRK_6SW) 384,72 41,17 107,00 19,24 50,00 32,70 85,00
8.1.25 rA(BI#SRK_7SW) 203,83 21,81 107,00 10,19 50,00 17,33 85,00
8.1.26 rA(BI_SRK_2SW) 458,76 49,09 107,00 22,94 50,00 38,99 85,00
8.1.27 rA(BI_SRK_3SW) 174,28 18,65 107,00 8,71 50,00 14,81 85,00
8.1.28 rA(BI_SRK_4SW) 699,68 74,87 107,00 34,98 50,00 59,47 85,00
8.1.29 rA(BO#RKB_6SW) 670,08 71,70 107,00 33,50 50,00 56,96 85,00
8.1.30 rA(BO#RKB_7SW) 450,97 48,25 107,00 22,55 50,00 38,33 85,00
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8.1 Abfluss 271d gesamt
V CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

[m³] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

8.1.31 rA(BO#RKB_8SW) 626,77 67,06 107,00 31,34 50,00 53,28 85,00
8.1.32 rA(BO#RKB_9SW) 56,05 6,00 107,00 2,80 50,00 4,76 85,00
8.1.33 rA(BO_RKB_4SW) 1.507,00 161,25 107,00 75,35 50,00 128,09 85,00
8.1.34 rA(BO_RKB_5SW) 633,04 67,74 107,00 31,65 50,00 53,81 85,00
8.1.35 rA(BO_RÜ2_2SW) 1.724,85 184,56 107,00 86,24 50,00 146,61 85,00
8.1.36 rA(BO_RÜ2_3SW) 304,99 32,63 107,00 15,25 50,00 25,92 85,00
8.1.37 rA(DR#RÜ2_3SW) 226,76 24,26 107,00 11,34 50,00 19,27 85,00
8.1.38 rA(DR_RÜ1_2SW) 71,76 7,68 107,00 3,59 50,00 6,10 85,00
8.1.39 rA(DR_RÜ1_3SW) 1.296,84 138,76 107,00 64,84 50,00 110,23 85,00
8.1.40 rA(DR_TB__2SW) 23,07 2,47 107,00 1,15 50,00 1,96 85,00
8.1.41 rA(DR_TB__3SW) 133,27 14,26 107,00 6,66 50,00 11,33 85,00
8.1.42 rA(DR_TB__4SW) 66,64 7,13 107,00 3,33 50,00 5,66 85,00
8.1.43 rA(DR_TB__5SW) 89,70 9,60 107,00 4,49 50,00 7,62 85,00
8.1.44 rA(ET#RÜ__7SW) 1.070,09 114,50 107,00 53,50 50,00 90,96 85,00
8.1.45 rA(ET#RÜ__8SW) 392,37 41,98 107,00 19,62 50,00 33,35 85,00
8.1.46 rA(ET_RÜ__2SW) 784,25 83,92 107,00 39,21 50,00 66,66 85,00
8.1.47 rA(ET_RÜ__3SW) 240,91 25,78 107,00 12,05 50,00 20,48 85,00
8.1.48 rA(ET_RÜ__4SW) 23,07 2,47 107,00 1,15 50,00 1,96 85,00
8.1.49 rA(GA#SRK17SW) 687,92 73,61 107,00 34,40 50,00 58,47 85,00
8.1.50 rA(GA#SRK18SW) 216,57 23,17 107,00 10,83 50,00 18,41 85,00
8.1.51 rA(GA#SRK19SW) 127,39 13,63 107,00 6,37 50,00 10,83 85,00
8.1.52 rA(GA#SRK20SW) 789,83 84,51 107,00 39,49 50,00 67,14 85,00
8.1.53 rA(GA_SRK_2SW) 489,52 52,38 107,00 24,48 50,00 41,61 85,00
8.1.54 rA(GA_SRK_3SW) 228,10 24,41 107,00 11,41 50,00 19,39 85,00
8.1.55 rA(GA_SRK_4SW) 161,46 17,28 107,00 8,07 50,00 13,72 85,00
8.1.56 rA(GA_SRK_5SW) 71,76 7,68 107,00 3,59 50,00 6,10 85,00
8.1.57 rA(GA_SRK_6SW) 233,23 24,96 107,00 11,66 50,00 19,82 85,00
8.1.58 rA(GA_SRK_7SW) 79,45 8,50 107,00 3,97 50,00 6,75 85,00
8.1.59 rA(GA_SRK_8SW) 315,24 33,73 107,00 15,76 50,00 26,80 85,00
8.1.60 rA(GA_SRK_9SW) 840,64 89,95 107,00 42,03 50,00 71,45 85,00
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[m³] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

8.1.61 rA(GA_SRK10SW) 230,66 24,68 107,00 11,53 50,00 19,61 85,00
8.1.62 rA(GA_SRK11SW) 4.228,82 452,48 107,00 211,44 50,00 359,45 85,00
8.1.63 rA(GA_SRK12SW) 1.281,46 137,12 107,00 64,07 50,00 108,92 85,00
8.1.64 rA(GA_SRK13SW) 97,39 10,42 107,00 4,87 50,00 8,28 85,00
8.1.65 rA(GA_SRK14SW) 3.126,77 334,56 107,00 156,34 50,00 265,78 85,00
8.1.66 rA(GA_SRK15SW) 1.184,07 126,70 107,00 59,20 50,00 100,65 85,00
8.1.67 rA(GA_SRK21SW) 484,09 51,80 107,00 24,20 50,00 41,15 85,00
8.1.68 rA(GÖ#RÜ1_7SW) 975,82 104,41 107,00 48,79 50,00 82,94 85,00
8.1.69 rA(GÖ#RÜ1_8SW) 848,43 90,78 107,00 42,42 50,00 72,12 85,00
8.1.70 rA(GÖ#RÜ1_9SW) 163,06 17,45 107,00 8,15 50,00 13,86 85,00
8.1.71 rA(GÖ#RÜ110SW) 71,34 7,63 107,00 3,57 50,00 6,06 85,00
8.1.72 rA(GÖ#RÜ2_2SW) 649,70 69,52 107,00 32,48 50,00 55,22 85,00
8.1.73 rA(GÖ#RÜB_8SW) 2.754,21 294,70 107,00 137,71 50,00 234,11 85,00
8.1.74 rA(GÖ#RÜB_9SW) 1.309,59 140,13 107,00 65,48 50,00 111,32 85,00
8.1.75 rA(GÖ#RÜB10SW) 3.144,03 336,41 107,00 157,20 50,00 267,24 85,00
8.1.76 rA(GÖ#RÜB11SW) 226,76 24,26 107,00 11,34 50,00 19,27 85,00
8.1.77 rA(GÖ#RÜB12SW) 3.989,91 426,92 107,00 199,50 50,00 339,14 85,00
8.1.78 rA(GÖ#RÜB13SW) 468,80 50,16 107,00 23,44 50,00 39,85 85,00
8.1.79 rA(GÖ#RÜB14SW) 507,02 54,25 107,00 25,35 50,00 43,10 85,00
8.1.80 rA(GÖ#RÜB15SW) 1.100,67 117,77 107,00 55,03 50,00 93,56 85,00
8.1.81 rA(GÖ#RÜB16SW) 1.650,33 176,59 107,00 82,52 50,00 140,28 85,00
8.1.82 rA(GÖ#RÜB17SW) 209,24 22,39 107,00 10,46 50,00 17,79 85,00
8.1.83 rA(GÖ_RÜ1_3SW) 784,25 83,92 107,00 39,21 50,00 66,66 85,00
8.1.84 rA(GÖ_RÜ1_4SW) 1.125,12 120,39 107,00 56,26 50,00 95,64 85,00
8.1.85 rA(GÖ_RÜ1_5SW) 799,63 85,56 107,00 39,98 50,00 67,97 85,00
8.1.86 rA(GÖ_RÜB_2SW) 2.173,36 232,55 107,00 108,67 50,00 184,74 85,00
8.1.87 rA(GÖ_RÜB_3SW) 299,86 32,09 107,00 14,99 50,00 25,49 85,00
8.1.88 rA(GÖ_RÜB_4SW) 1.301,97 139,31 107,00 65,10 50,00 110,67 85,00
8.1.89 rA(GÖ_RÜB_5SW) 4.961,82 530,91 107,00 248,09 50,00 421,75 85,00
8.1.90 rA(GÖ_RÜB_6SW) 666,36 71,30 107,00 33,32 50,00 56,64 85,00
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8.1.91 rA(HA#TB__7SW) 687,92 73,61 107,00 34,40 50,00 58,47 85,00
8.1.92 rA(HA#TB__8SW) 193,64 20,72 107,00 9,68 50,00 16,46 85,00
8.1.93 rA(HA#TB__9SW) 140,13 14,99 107,00 7,01 50,00 11,91 85,00
8.1.94 rA(HA_TB__2SW) 279,36 29,89 107,00 13,97 50,00 23,75 85,00
8.1.95 rA(HA_TB__3SW) 79,45 8,50 107,00 3,97 50,00 6,75 85,00
8.1.96 rA(HA_TB__4SW) 2.006,77 214,72 107,00 100,34 50,00 170,58 85,00
8.1.97 rA(HA_TB__5SW) 179,40 19,20 107,00 8,97 50,00 15,25 85,00
8.1.98 rA(IL_RÜ__4SW) 376,75 40,31 107,00 18,84 50,00 32,02 85,00
8.1.99 rA(IL_RÜ__5SW) 445,95 47,72 107,00 22,30 50,00 37,91 85,00
8.1.100 rA(IM_RÜ__2SW) 697,12 74,59 107,00 34,86 50,00 59,25 85,00
8.1.101 rA(IM_RÜ__3SW) 269,11 28,79 107,00 13,46 50,00 22,87 85,00
8.1.102 rA(KI#RÜ2_3SW) 338,86 36,26 107,00 16,94 50,00 28,80 85,00
8.1.103 rA(KI#SRK_7SW) 127,39 13,63 107,00 6,37 50,00 10,83 85,00
8.1.104 rA(KI#SRK_8SW) 433,13 46,35 107,00 21,66 50,00 36,82 85,00
8.1.105 rA(KI#SRK_9SW) 636,96 68,15 107,00 31,85 50,00 54,14 85,00
8.1.106 rA(KI#SRK10SW) 2.369,49 253,54 107,00 118,47 50,00 201,41 85,00
8.1.107 rA(KI#SRK11SW) 178,35 19,08 107,00 8,92 50,00 15,16 85,00
8.1.108 rA(KI_RÜ2_2SW) 636,96 68,15 107,00 31,85 50,00 54,14 85,00
8.1.109 rA(KI_SRK_2SW) 1.089,24 116,55 107,00 54,46 50,00 92,59 85,00
8.1.110 rA(KI_SRK_3SW) 1.227,64 131,36 107,00 61,38 50,00 104,35 85,00
8.1.111 rA(KI_SRK_4SW) 615,10 65,82 107,00 30,76 50,00 52,28 85,00
8.1.112 rA(KI_SRK_5SW) 235,79 25,23 107,00 11,79 50,00 20,04 85,00
8.1.113 rA(KI_SRK_6SW) 128,15 13,71 107,00 6,41 50,00 10,89 85,00
8.1.114 rA(KI_TB__3SW) 5.612,80 600,57 107,00 280,64 50,00 477,09 85,00
8.1.115 rA(KI_TB__4SW) 3.767,50 403,12 107,00 188,37 50,00 320,24 85,00
8.1.116 rA(KI_TB__5SW) 389,56 41,68 107,00 19,48 50,00 33,11 85,00
8.1.117 rA(KI_TB__6SW) 1.050,80 112,44 107,00 52,54 50,00 89,32 85,00
8.1.118 rA(KI_TB__7SW) 743,25 79,53 107,00 37,16 50,00 63,18 85,00
8.1.119 rA(KI_TB__8SW) 312,68 33,46 107,00 15,63 50,00 26,58 85,00
8.1.120 rA(KI_TB__9SW) 2.921,73 312,63 107,00 146,09 50,00 248,35 85,00
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8.1.121 rA(KR#SRK_3SW) 259,88 27,81 107,00 12,99 50,00 22,09 85,00
8.1.122 rA(KR#SRK_4SW) 924,87 98,96 107,00 46,24 50,00 78,61 85,00
8.1.123 rA(KR#SRK_5SW) 445,87 47,71 107,00 22,29 50,00 37,90 85,00
8.1.124 rA(MA#TB_14SW) 644,60 68,97 107,00 32,23 50,00 54,79 85,00
8.1.125 rA(MA_TB__2SW) 1.078,99 115,45 107,00 53,95 50,00 91,71 85,00
8.1.126 rA(MA_TB__3SW) 494,64 52,93 107,00 24,73 50,00 42,04 85,00
8.1.127 rA(MA_TB__4SW) 56,38 6,03 107,00 2,82 50,00 4,79 85,00
8.1.128 rA(MA_TB__5SW) 140,96 15,08 107,00 7,05 50,00 11,98 85,00
8.1.129 rA(MA_TB__6SW) 274,23 29,34 107,00 13,71 50,00 23,31 85,00
8.1.130 rA(MA_TB__7SW) 1.140,50 122,03 107,00 57,03 50,00 96,94 85,00
8.1.131 rA(MA_TB__8SW) 230,66 24,68 107,00 11,53 50,00 19,61 85,00
8.1.132 rA(MA_TB__9SW) 374,19 40,04 107,00 18,71 50,00 31,81 85,00
8.1.133 rA(MA_TB_10SW) 561,28 60,06 107,00 28,06 50,00 47,71 85,00
8.1.134 rA(MA_TB_11SW) 276,80 29,62 107,00 13,84 50,00 23,53 85,00
8.1.135 rA(MA_TB_12SW) 8.047,58 861,09 107,00 402,38 50,00 684,04 85,00
8.1.136 rA(MA_TB_13SW) 721,04 77,15 107,00 36,05 50,00 61,29 85,00
8.1.137 rA(MH#SRK_7SW) 326,12 34,90 107,00 16,31 50,00 27,72 85,00
8.1.138 rA(MH_GKA_3SW) 1.754,60 187,74 107,00 87,73 50,00 149,14 85,00
8.1.139 rA(MH_GKA_4SW) 2.858,29 305,84 107,00 142,91 50,00 242,95 85,00
8.1.140 rA(MH_SRK_2SW) 5.305,25 567,66 107,00 265,26 50,00 450,95 85,00
8.1.141 rA(MH_SRK_3SW) 25,63 2,74 107,00 1,28 50,00 2,18 85,00
8.1.142 rA(MH_SRK_4SW) 133,27 14,26 107,00 6,66 50,00 11,33 85,00
8.1.143 rA(MH_SRK_5SW) 92,27 9,87 107,00 4,61 50,00 7,84 85,00
8.1.144 rA(MO_RÜB_2SW) 215,29 23,04 107,00 10,76 50,00 18,30 85,00
8.1.145 rA(MO_RÜB_3SW) 512,58 54,85 107,00 25,63 50,00 43,57 85,00
8.1.146 rA(MO_RÜB_4SW) 146,09 15,63 107,00 7,30 50,00 12,42 85,00
8.1.147 rA(MO_RÜB_5SW) 568,97 60,88 107,00 28,45 50,00 48,36 85,00
8.1.148 rA(MO_RÜB_6SW) 410,20 43,89 107,00 20,51 50,00 34,87 85,00
8.1.149 rA(NI_RÜ__2SW) 97,39 10,42 107,00 4,87 50,00 8,28 85,00
8.1.150 rA(OR#SRK_4SW) 468,80 50,16 107,00 23,44 50,00 39,85 85,00
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8.1.151 rA(OR_RÜ__1SW) 552,75 59,14 107,00 27,64 50,00 46,98 85,00
8.1.152 rA(OR_SRK_2SW) 421,63 45,11 107,00 21,08 50,00 35,84 85,00
8.1.153 rA(OR_SRK_3SW) 814,98 87,20 107,00 40,75 50,00 69,27 85,00
8.1.154 rA(OR_SRK_5SW) 107,01 11,45 107,00 5,35 50,00 9,10 85,00
8.1.155 rA(OT#RÜ__2SW) 216,57 23,17 107,00 10,83 50,00 18,41 85,00
8.1.156 rA(OT#RÜ__3SW) 216,57 23,17 107,00 10,83 50,00 18,41 85,00
8.1.157 rA(RI_RÜ__2SW) 269,11 28,79 107,00 13,46 50,00 22,87 85,00
8.1.158 rA(RI_RÜ__4SW) 157,97 16,90 107,00 7,90 50,00 13,43 85,00
8.1.159 rA(RS#SRK_6SW) 606,39 64,88 107,00 30,32 50,00 51,54 85,00
8.1.160 rA(RS#SRK_7SW) 209,24 22,39 107,00 10,46 50,00 17,79 85,00
8.1.161 rA(RS_SRK_2SW) 704,80 75,41 107,00 35,24 50,00 59,91 85,00
8.1.162 rA(SE_SRK_2SW) 205,03 21,94 107,00 10,25 50,00 17,43 85,00
8.1.163 rA(SE_SRK_3SW) 633,04 67,74 107,00 31,65 50,00 53,81 85,00
8.1.164 rA(SE_SRK_4SW) 274,23 29,34 107,00 13,71 50,00 23,31 85,00
8.1.165 rA(SE_SRK_5SW) 146,09 15,63 107,00 7,30 50,00 12,42 85,00
8.1.166 rA(ST_RÜ__2SW) 246,04 26,33 107,00 12,30 50,00 20,91 85,00
8.1.167 rA(ST_RÜ__3SW) 1.061,05 113,53 107,00 53,05 50,00 90,19 85,00
8.1.168 rA(ST_RÜ__4SW) 235,79 25,23 107,00 11,79 50,00 20,04 85,00
8.1.169 rA(ST_TB__1SW) 202,47 21,66 107,00 10,12 50,00 17,21 85,00
8.1.170 rA(WA#RÜ__5SW) 608,93 65,16 107,00 30,45 50,00 51,76 85,00
8.1.171 rA(WA#RÜB14SW) 117,20 12,54 107,00 5,86 50,00 9,96 85,00
8.1.172 rA(WA_RÜ__2SW) 720,18 77,06 107,00 36,01 50,00 61,22 85,00
8.1.173 rA(WA_RÜB_3SW) 25,63 2,74 107,00 1,28 50,00 2,18 85,00
8.1.174 rA(WA_RÜB_4SW) 243,48 26,05 107,00 12,17 50,00 20,70 85,00
8.1.175 rA(WA_RÜB_5SW) 151,21 16,18 107,00 7,56 50,00 12,85 85,00
8.1.176 rA(WA_RÜB_6SW) 461,33 49,36 107,00 23,07 50,00 39,21 85,00
8.1.177 rA(WA_RÜB_7SW) 69,20 7,40 107,00 3,46 50,00 5,88 85,00
8.1.178 rA(WA_RÜB_8SW) 99,95 10,70 107,00 5,00 50,00 8,50 85,00
8.1.179 rA(WA_RÜB_9SW) 889,33 95,16 107,00 44,47 50,00 75,59 85,00
8.1.180 rA(WA_RÜB10SW) 51,26 5,48 107,00 2,56 50,00 4,36 85,00
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8.1.181 rA(WA_RÜB11SW) 740,68 79,25 107,00 37,03 50,00 62,96 85,00
8.1.182 rA(WA_RÜB12SW) 289,61 30,99 107,00 14,48 50,00 24,62 85,00
8.1.183 rA(WA_RÜB13SW) 64,07 6,86 107,00 3,20 50,00 5,45 85,00
8.1.184 rA(WE#RÜ__5SW) 310,84 33,26 107,00 15,54 50,00 26,42 85,00
8.1.185 rA(WE#RÜ__6SW) 33,12 3,54 107,00 1,66 50,00 2,82 85,00
8.1.186 rA(WE#RÜ__7SW) 94,27 10,09 107,00 4,71 50,00 8,01 85,00
8.1.187 rA(WE#RÜ__8SW) 81,53 8,72 107,00 4,08 50,00 6,93 85,00
8.1.188 rA(WE_RÜ__2SW) 891,90 95,43 107,00 44,59 50,00 75,81 85,00
8.1.189 rA(WE_RÜ__3SW) 648,42 69,38 107,00 32,42 50,00 55,12 85,00
8.1.190 rA(ZE_RÜ__2SW) 48,70 5,21 107,00 2,43 50,00 4,14 85,00

8.1.191 Summe Auslaufvolumen 3.201.958,19 1.087.554,40 339,65 756.098,38 236,14 417.699,61 130,45
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9 9 Niederschlagsereignisse

9.1 Entlastungsverhalten Gesamtsystem (Niederschlagsereignisse)
dt Nabs Neff VN m CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

Ereignisbeginn Ereignisende [min] [mm] [mm] [m³] [-] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

9.1.1 05.03.1968 14:05:00 08.03.1968 00:00:00 3.475 4,36 2,41 12.774 2,31 16,82 195,52 10,57 122,87 8,89 103,37

9.1.2 10.03.1968 16:05:00 13.03.1968 00:00:00 3.355 1,93 0,74 3.938 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.3 14.03.1968 06:50:00 25.03.1968 00:00:00 15.430 22,07 12,21 64.612 14,26 1.383,40 126,20 711,67 64,92 992,88 90,58

9.1.4 31.03.1968 11:50:00 02.04.1968 00:00:00 2.170 0,41 0,12 655 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.5 03.04.1968 03:05:00 05.04.1968 00:00:00 2.695 0,73 0,24 1.287 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.6 05.04.1968 06:50:00 07.04.1968 00:00:00 2.470 6,27 3,90 20.614 4,24 748,54 162,88 441,40 96,05 445,10 96,85

9.1.7 18.04.1968 04:35:00 24.04.1968 00:00:00 8.365 0,60 0,18 930 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.8 24.04.1968 03:35:00 09.05.1968 00:00:00 21.385 55,06 36,22 191.689 9,47 9.710,60 134,99 5.230,07 72,70 6.588,78 91,59

9.1.9 10.05.1968 02:05:00 25.05.1968 00:00:00 21.475 13,44 7,34 38.842 9,60 1.463,09 134,64 785,06 72,24 997,55 91,80

9.1.10 26.05.1968 15:00:00 28.05.1968 00:00:00 1.980 5,33 3,18 16.849 34,56 433,15 115,24 208,70 55,52 334,22 88,92

9.1.11 01.06.1968 22:50:00 07.06.1968 00:00:00 7.270 9,66 5,92 31.315 6,09 1.288,31 148,30 727,08 83,70 820,57 94,46

9.1.12 08.06.1968 02:15:00 11.06.1968 00:00:00 4.185 3,77 1,99 10.538 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.13 12.06.1968 04:05:00 14.06.1968 00:00:00 2.635 0,87 0,30 1.586 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.14 15.06.1968 13:55:00 19.06.1968 00:00:00 4.925 40,30 31,22 165.202 30,71 13.868,83 116,24 6.798,63 56,98 10.499,49 88,00

9.1.15 20.06.1968 13:55:00 30.06.1968 00:00:00 13.565 25,09 16,20 85.743 21,73 4.896,95 119,89 2.445,37 59,87 3.635,23 89,00

9.1.16 02.07.1968 07:40:00 04.07.1968 00:00:00 2.420 2,29 1,05 5.540 31,79 1,61 115,93 0,80 57,62 1,21 86,98

9.1.17 06.07.1968 05:45:00 08.07.1968 00:00:00 2.535 1,17 0,43 2.286 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.18 09.07.1968 21:25:00 13.07.1968 00:00:00 4.475 14,79 9,64 51.002 6,66 2.758,82 145,23 1.541,60 81,15 1.781,86 93,80

9.1.19 14.07.1968 08:40:00 17.07.1968 00:00:00 3.800 8,20 5,25 27.770 5,99 970,65 148,91 548,57 84,16 616,07 94,51

9.1.20 17.07.1968 21:10:00 26.07.1968 00:00:00 11.690 19,12 12,72 67.305 11,14 4.280,88 131,14 2.268,49 69,49 2.965,94 90,86

9.1.21 01.08.1968 04:15:00 12.08.1968 00:00:00 15.585 47,80 34,13 180.598 6,29 11.763,26 147,19 6.620,78 82,84 7.519,81 94,09

9.1.22 13.08.1968 16:30:00 20.08.1968 00:00:00 9.090 25,74 17,61 93.210 13,28 6.462,17 127,52 3.363,52 66,38 4.577,83 90,34

9.1.23 21.08.1968 01:40:00 23.08.1968 00:00:00 2.780 0,43 0,13 678 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.24 26.08.1968 02:45:00 28.08.1968 00:00:00 2.715 0,15 0,04 222 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.25 28.08.1968 21:00:00 06.09.1968 00:00:00 11.700 50,15 36,32 192.202 14,75 14.255,76 125,60 7.347,50 64,74 10.212,35 89,98

9.1.26 11.09.1968 17:00:00 20.09.1968 00:00:00 11.940 20,78 12,67 67.040 17,05 3.096,77 123,24 1.576,15 62,72 2.249,96 89,54

9.1.27 20.09.1968 12:55:00 26.09.1968 00:00:00 7.865 13,77 7,87 41.634 3,03 1.087,09 179,75 666,86 110,27 607,18 100,40

9.1.28 28.09.1968 02:20:00 05.10.1968 00:00:00 9.940 26,85 17,46 92.389 6,43 4.390,19 146,43 2.461,41 82,10 2.818,71 94,01

9.1.29 08.10.1968 15:10:00 16.10.1968 00:00:00 10.610 18,20 10,17 53.843 7,47 1.067,98 141,60 586,73 77,79 706,27 93,64

9.1.30 29.10.1968 03:25:00 31.10.1968 00:00:00 2.675 1,34 0,52 2.742 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.31 03.11.1968 11:15:00 05.11.1968 00:00:00 2.205 2,18 0,97 5.135 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.32 06.11.1968 02:20:00 08.11.1968 00:00:00 2.740 1,76 0,74 3.904 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.33 18.11.1968 16:00:00 21.11.1968 00:00:00 3.360 3,40 1,75 9.274 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.34 22.11.1968 16:45:00 26.11.1968 00:00:00 4.755 6,11 3,07 16.236 29,29 16,77 116,67 8,37 58,25 12,52 87,15

9.1.35 01.03.1968 00:00:00 27.11.1968 00:00:00 238.260 454,13 294,70 1.559.584 11,34 83.961,65 130,75 44.349,32 69,06 58.392,44 90,93
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9.2 Entlastungsverhalten Gesamtsystem (niederschlagsfreie Zeit)
dt Nabs Neff VN m CSB CSB BSB BSB AFS63 AFS63

Ereignisbeginn Ereignisende [min] [mm] [mm] [m³] [-] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l] [kg] [mg/l]

9.2.1 01.03.1968 00:00:00 05.03.1968 14:05:00 6.605 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.2 08.03.1968 00:00:00 10.03.1968 16:05:00 3.845 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.3 13.03.1968 00:00:00 14.03.1968 06:50:00 1.850 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.4 25.03.1968 00:00:00 31.03.1968 11:50:00 9.350 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.5 02.04.1968 00:00:00 03.04.1968 03:05:00 1.625 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.6 05.04.1968 00:00:00 05.04.1968 06:50:00 410 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.7 07.04.1968 00:00:00 18.04.1968 04:35:00 16.115 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.8 24.04.1968 00:00:00 24.04.1968 03:35:00 215 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.9 09.05.1968 00:00:00 10.05.1968 02:05:00 1.565 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.10 25.05.1968 00:00:00 26.05.1968 15:00:00 2.340 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.11 28.05.1968 00:00:00 01.06.1968 22:50:00 7.130 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.12 07.06.1968 00:00:00 08.06.1968 02:15:00 1.575 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.13 11.06.1968 00:00:00 12.06.1968 04:05:00 1.685 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.14 14.06.1968 00:00:00 15.06.1968 13:55:00 2.275 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.15 19.06.1968 00:00:00 20.06.1968 13:55:00 2.275 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.16 30.06.1968 00:00:00 02.07.1968 07:40:00 3.340 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.17 04.07.1968 00:00:00 06.07.1968 05:45:00 3.225 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.18 08.07.1968 00:00:00 09.07.1968 21:25:00 2.725 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.19 13.07.1968 00:00:00 14.07.1968 08:40:00 1.960 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.20 17.07.1968 00:00:00 17.07.1968 21:10:00 1.270 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.21 26.07.1968 00:00:00 01.08.1968 04:15:00 8.895 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.22 12.08.1968 00:00:00 13.08.1968 16:30:00 2.430 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.23 20.08.1968 00:00:00 21.08.1968 01:40:00 1.540 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.24 23.08.1968 00:00:00 26.08.1968 02:45:00 4.485 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.25 28.08.1968 00:00:00 28.08.1968 21:00:00 1.260 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.26 06.09.1968 00:00:00 11.09.1968 17:00:00 8.220 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.27 20.09.1968 00:00:00 20.09.1968 12:55:00 775 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.28 26.09.1968 00:00:00 28.09.1968 02:20:00 3.020 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.29 05.10.1968 00:00:00 08.10.1968 15:10:00 5.230 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.30 16.10.1968 00:00:00 29.10.1968 03:25:00 18.925 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.31 31.10.1968 00:00:00 03.11.1968 11:15:00 4.995 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.32 05.11.1968 00:00:00 06.11.1968 02:20:00 1.580 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.33 08.11.1968 00:00:00 18.11.1968 16:00:00 15.360 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.34 21.11.1968 00:00:00 22.11.1968 16:45:00 2.445 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.35 26.11.1968 00:00:00 27.11.1968 00:00:00 1.440 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.36 01.03.1968 00:00:00 27.11.1968 00:00:00 151.980 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 10 Bauwerkseinzugsgebiete

10.1 Regenüberlaufbecken TB ST (TB Standenbühl)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.1.1 RÜ ST RÜ Standenbühl (100,00) 5,45 RÜ-Zulauf

10.1.2 TB ST TB Standenbühl 5 0,00 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.1.3 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 235 10,00 2,57 (10,00) 5,45 Gesamt-EZG
10.1.4 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 93 (10,00) 2,57 (10,00) 5,45 Verf., Qd=Qderf.

10.2 Regenüberlaufbecken SKu KI SAN +18l/s (Sku KiBo Ziegelwoog)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.2.1 SKu KI SAN +18l/s Sku KiBo Ziegelwoog 5 20,98 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.2.2 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 175 50,00 13,30 (20,60) 20,98 Gesamt-EZG
10.2.3 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 357 (50,00) 13,30 (20,60) 20,98 Verf., Qd=Qderf.



Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal
Schmutzfrachtberechnung 2020 Einzugsgebiet Kläranlage Monsheim

SFB-Netz, 2.2.3 EZG PRO SFB, SBW IST

17.08.2020 Seite 54 von 64

10.3 Regenüberlaufbecken SKu OR (Sku Orbis gepl.)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.3.1 SKu OR Sku Orbis gepl. 5 11,40 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.3.2 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 179 7,00 4,59 (5,40) 11,40 Gesamt-EZG
10.3.3 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 194 (7,00) 4,59 (5,40) 11,40 Verf., Qd=Qderf.

10.4 Regenüberlaufbecken RÜB MO (RÜB Morschheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.4.1 RÜB MO RÜB Morschheim 5 10,63 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.4.2 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 88 10,00 5,73 (8,90) 10,63 Gesamt-EZG
10.4.3 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 181 (10,00) 5,73 (8,90) 10,63 Verf., Qd=Qderf.
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10.5 Regenüberlaufbecken TB KI (TB KiBo)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.5.1 SKu KI SAN +18l/s Sku KiBo Ziegelwoog 175 50,00 13,30 (20,60) RÜB-Zulauf

10.5.2 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 50,00 13,30 Qd, Qm-Zulauf
10.5.3 RÜ KI2 RÜ Kappesgärten Kirchheimbolanden (185,00) 11,70 RÜ-Zulauf
10.5.4 RÜ KI3 SAN +45l/s RÜ Rathaus Kirchheimbolanden (215,00) 13,90 RÜ-Zulauf

10.5.5 TB KI TB KiBo 5 49,20 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.5.6 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 2.388 95,00 48,71 (115,60) 74,80 Gesamt-EZG
10.5.7 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 1.272 (45,00) 35,41 (95,00) 74,80 Verf., Qd=Qderf.

10.6 Regenüberlaufbecken SKu BI (Sku Bischheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.6.1 SKu BI Sku Bischheim 5 9,22 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.6.2 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 88 30,00 4,95 (7,50) 9,22 Gesamt-EZG
10.6.3 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 157 (30,00) 4,95 (7,50) 9,22 Verf., Qd=Qderf.
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10.7 Regenüberlaufbecken RÜB GÖ +/- (RÜB Göllheim mit KÜ)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.7.1 RÜ GÖ1 SAN +185l/s RÜ Gartenstr. Göllheim (600,00) 41,58 RÜ-Zulauf
10.7.2 RÜ GÖ2 RÜ Alte Heeresstr. Göllheim (335,00) 1,94 RÜ-Zulauf

10.7.3 RÜB GÖ +/- RÜB Göllheim mit KÜ 5 31,14 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.7.4 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 1.416 32,00 30,01 (32,00) 74,66 Gesamt-EZG
10.7.5 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 1.269 (32,00) 30,01 (32,00) 74,66 Verf., Qd=Qderf.

10.8 Regenüberlaufbecken TB DR (TB Kappelstr.)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.8.1 TB ST TB Standenbühl 10,00 2,57 (10,00) TB-Zulauf

10.8.2 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 10,00 2,57 Qd, Qm-Zulauf
10.8.3 RÜ DR2 SAN +110l/s RÜ 2 Dreisen (160,00) 11,03 RÜ-Zulauf
10.8.4 RÜ DR1 RÜ 1 Pfrimmstr. Dreisen (95,00) 3,77 RÜ-Zulauf

10.8.5 TB DR TB Kappelstr. 5 4,93 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.8.6 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 324 16,00 9,63 (18,10) 19,73 Gesamt-EZG
10.8.7 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 335 (6,00) 7,05 (8,10) 19,73 Verf., Qd=Qderf.
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10.9 Regenüberlaufbecken TB WE (TB Weiterweiler)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.9.1 RÜ WE SAN +54l/s RÜ Weitersweiler (150,00) 10,85 RÜ-Zulauf

10.9.2 TB WE TB Weiterweiler 5 0,00 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.9.3 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 227 5,00 4,89 (5,00) 10,85 Gesamt-EZG
10.9.4 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 184 (5,00) 4,89 (5,00) 10,85 Verf., Qd=Qderf.

10.10 Regenüberlaufbecken SRK RS (Sko Rüssingen)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.10.1 SRK RS Sko Rüssingen 5 12,82 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.10.2 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 55 25,00 4,75 (9,40) 12,82 Gesamt-EZG
10.10.3 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 218 (25,00) 4,75 (9,40) 12,82 Verf., Qd=Qderf.
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10.11 Regenüberlaufbecken SKu BO (Sku+RBF Bolanden)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.11.1 RÜ BO2 RÜ 2 Bolanden (175,00) 4,84 RÜ-Zulauf

10.11.2 SKu BO Sku+RBF Bolanden 5 13,54 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.11.3 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 246 22,00 11,19 (14,70) 18,38 Gesamt-EZG
10.11.4 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 312 (22,00) 11,19 (14,70) 18,38 Verf., Qd=Qderf.

10.12 Regenüberlaufbecken TB MA (TB Marnheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.12.1 SKu BO Sku+RBF Bolanden 246 22,00 11,19 (14,70) RÜB-Zulauf

10.12.2 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 22,00 11,19 Qd, Qm-Zulauf

10.12.3 TB MA TB Marnheim 6 20,00 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.12.4 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 926 30,00 28,09 (44,70) 20,00 Gesamt-EZG
10.12.5 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 340 (8,00) 16,90 (30,00) 20,00 Verf., Qd=Qderf.
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10.13 Regenüberlaufbecken TB IL (TB Ilbesheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.13.1 RÜ IL SAN +60l/s RÜ Ilbesheim (160,00) 10,53 RÜ-Zulauf

10.13.2 TB IL TB Ilbesheim 5 0,00 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.13.3 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 289 6,00 4,96 (6,00) 10,53 Gesamt-EZG
10.13.4 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 179 (6,00) 4,96 (6,00) 10,53 Verf., Qd=Qderf.

10.14 Regenüberlaufbecken SRK SE (Sko Stetten)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.14.1 TB IL TB Ilbesheim 6,00 4,96 (6,00) TB-Zulauf

10.14.2 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 6,00 4,96 Qd, Qm-Zulauf

10.14.3 SRK SE Sko Stetten 5 11,22 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.14.4 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 114 25,00 10,35 (14,20) 11,22 Gesamt-EZG
10.14.5 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 191 (19,00) 5,38 (8,20) 11,22 Verf., Qd=Qderf.
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10.15 Regenüberlaufbecken SRK BD (Sko Biedesheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.15.1 SRK BD Sko Biedesheim 5 11,91 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.15.2 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 90 20,00 5,31 (8,70) 11,91 Gesamt-EZG
10.15.3 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 203 (20,00) 5,31 (8,70) 11,91 Verf., Qd=Qderf.

10.16 Regenüberlaufbecken RÜB GA (RÜB Gauersheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.16.1 SKu BI Sku Bischheim 88 30,00 4,95 (7,50) RÜB-Zulauf
10.16.2 RÜB MO RÜB Morschheim 88 10,00 5,73 (8,90) RÜB-Zulauf
10.16.3 SKu OR Sku Orbis gepl. 179 7,00 4,59 (5,40) RÜB-Zulauf
10.16.4 TB KI TB KiBo 95,00 48,71 (115,60) TB-Zulauf

10.16.5 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 142,00 63,98 Qd, Qm-Zulauf
10.16.6 RÜ RI SAN +20l/s RÜ Rittersheim (60,00) 4,03 RÜ-Zulauf
10.16.7 RÜ OR RÜ Orbis (14,00) 0,00 RÜ-Zulauf

10.16.8 RÜB GA RÜB Gauersheim 6 7,53 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.16.9 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 733 105,00 80,03 (242,40) 11,56 Gesamt-EZG
10.16.10 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 197 (-37,00) 16,05 (105,00) 11,56 Verf., Qd=Qderf.
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10.17 Regenüberlaufbecken SRK ET (NÜ SRK Einselthum)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.17.1 RÜ ET RÜ Einselthum (130,00) 10,05 RÜ-Zulauf

10.17.2 SRK ET NÜ SRK Einselthum 5 0,00 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.17.3 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 169 10,00 5,71 (6,50) 10,05 Gesamt-EZG
10.17.4 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 171 (10,00) 5,71 (6,50) 10,05 Verf., Qd=Qderf.

10.18 Regenüberlaufbecken SRK BB (Sko Bubenheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.18.1 SRK RS Sko Rüssingen 55 25,00 4,75 (9,40) RÜB-Zulauf
10.18.2 SRK BD Sko Biedesheim 90 20,00 5,31 (8,70) RÜB-Zulauf

10.18.3 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 45,00 10,05 Qd, Qm-Zulauf
10.18.4 RÜ OT RÜ Ottersheim (86,00) 4,14 RÜ-Zulauf

10.18.5 SRK BB Sko Bubenheim 5 6,79 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.18.6 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 260 30,00 16,05 (48,10) 10,93 Gesamt-EZG
10.18.7 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 186 (-15,00) 6,00 (30,00) 10,93 Verf., Qd=Qderf.
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10.19 Regenüberlaufbecken TB HA (TB HARXHEIM)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.19.1 SRK BB Sko Bubenheim 260 30,00 16,05 (48,10) RÜB-Zulauf

10.19.2 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 30,00 16,05 Qd, Qm-Zulauf

10.19.3 TB HA TB HARXHEIM 5 14,91 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.19.4 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 495 82,30 23,20 (130,40) 14,91 Gesamt-EZG
10.19.5 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 253 (52,30) 7,15 (82,30) 14,91 Verf., Qd=Qderf.

10.20 Regenüberlaufbecken TB AB (TB PW Albisheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.20.1 RÜB GÖ +/- RÜB Göllheim mit KÜ 1.416 32,00 30,01 (32,00) RÜB-Zulauf
10.20.2 TB MA TB Marnheim 30,00 28,09 (44,70) TB-Zulauf
10.20.3 TB WE TB Weiterweiler 5,00 4,89 (5,00) TB-Zulauf
10.20.4 TB DR TB Kappelstr. 16,00 9,63 (18,10) TB-Zulauf

10.20.5 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 83,00 72,62 Qd, Qm-Zulauf
10.20.6 RÜ AB3 RÜ 3 Alleestraße Ost Albisheim (120,00) 4,25 RÜ-Zulauf
10.20.7 RÜ AB4 RÜ 4 Untere Bahnhofstr. Süd Alb. (100,00) 1,25 RÜ-Zulauf
10.20.8 RÜ IM RÜ Immesheim mit Kuissentauchwand (60,00) 3,80 RÜ-Zulauf
10.20.9 RÜ AB1 RÜ 1 Alleestraße West Albisheim (117,00) 4,83 RÜ-Zulauf
10.20.10 RÜ AB2 RÜ 2 Untere Bahnhofstr. Nord Alb. (65,00) 2,68 RÜ-Zulauf

10.20.11 TB AB TB PW Albisheim 6 6,60 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.20.12 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 554 86,00 94,03 (120,50) 23,41 Gesamt-EZG
10.20.13 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 398 (3,00) 21,41 (20,70) 23,41 Verf., Qd=Qderf.
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10.21 Regenüberlaufbecken SRK MÖ (Sko Mölsheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.21.1 SRK MÖ Sko Mölsheim 5 11,35 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.21.2 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 116 50,00 4,48 (6,50) 11,35 Gesamt-EZG
10.21.3 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 193 (50,00) 4,48 (6,50) 11,35 Verf., Qd=Qderf.

10.22 Regenüberlaufbecken RÜB WA +/- (RÜB Wachenheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.22.1 SRK MÖ Sko Mölsheim 116 50,00 4,48 (6,50) RÜB-Zulauf
10.22.2 SRK ET NÜ SRK Einselthum 169 10,00 5,71 (6,50) RÜB-Zulauf
10.22.3 SRK SE Sko Stetten 114 25,00 10,35 (14,20) RÜB-Zulauf
10.22.4 RÜB GA RÜB Gauersheim 733 105,00 80,03 (242,40) RÜB-Zulauf
10.22.5 TB HA TB HARXHEIM 82,30 23,20 (130,40) TB-Zulauf
10.22.6 TB AB TB PW Albisheim 86,00 94,03 (120,50) TB-Zulauf

10.22.7 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 358,30 217,80 Qd, Qm-Zulauf
10.22.8 RÜ WA SAN +52l/s RÜ Wachenheim (200,00) 13,71 RÜ-Zulauf
10.22.9 RÜ NI RÜ Niefernheim (57,00) 3,41 RÜ-Zulauf
10.22.10 RÜ ZE RÜ Zell (86,00) 4,09 RÜ-Zulauf

10.22.11 RÜB WA +/- RÜB Wachenheim 5 0,98 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.22.12 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 1.329 220,00 228,57 (740,50) 22,19 Gesamt-EZG
10.22.13 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 377 (-138,30) 10,76 (220,00) 22,19 Verf., Qd=Qderf.
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10.23 Regenüberlaufbecken SRK KR (Sko Kriegsheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.23.1 SRK KR Sko Kriegsheim 5 10,32 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.23.2 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 253 5,00 4,58 (5,00) 10,32 Gesamt-EZG
10.23.3 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 175 (5,00) 4,58 (5,00) 10,32 Verf., Qd=Qderf.

10.24 Regenüberlaufbecken SRK MH +/- (Sko Monsheim)
Volumen Qd Qm Qm(Vvorh,te) Ae,b Anmerkung

Bauwerk Kommentar [m³] [l/s] [l/s] [l/s], te<10h [ha]

10.24.1 SRK KR Sko Kriegsheim 253 5,00 4,58 (5,00) RÜB-Zulauf
10.24.2 RÜB WA +/- RÜB Wachenheim 1.329 220,00 228,57 (740,50) RÜB-Zulauf

10.24.3 Summe Qm=2Qsx+Qf24+Qwb+Qgew (Zulauf) Qdzu= 225,00 233,14 Qd, Qm-Zulauf

10.24.4 SRK MH +/- Sko Monsheim 5 36,00 Vsmin,
Direkteinzugsgebiet

10.24.5 Vvorh., Qdvorh, Qmges. 760 228,00 250,29 (228,00) 36,00 Gesamt-EZG
10.24.6 A128: Verf.(85% Ae,b), (Qdeff),Qmeff 612 (3,00) 17,15 (17,15) 36,00 Verf., Qd=Qderf.


